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1. Praambel

1.1

1.2

1.3

1.4

Die Sicherheit der Gaste und Angestellten ist flr
das europaische Beherbergungsgewerbe von
hochster Bedeutung. In allen EU-Mitgliedsstaaten
mussen sich die Biirgerinnen und Biirger auf die
gleichen Grundsatze fiir die Sicherheit in Hotels
verlassen kdnnen. Dies gilt fur alle Personen, die
in Hotels innerhalb der Union arbeiten und Gber-
nachten, insbesondere im Hinblick auf den Brand-
schutz und die Sicherheit im Brandfall.

Im Einklang mit der Empfehlung des Rates vom
22. Dezember 1986 Uber den Brandschutz in Ho-
tels 86/666/EWG sind die Hauptziele in Bezug
auf den Brandschutz in Hotels:

m die Gefahren eines Brandausbruches einzu-
schréanken;

B das Ausbreiten von Feuer und Rauch zu ver-
hindern;

H esallen Anwesenden zu ermdglichen, das Ho-
tel unversehrt zu verlassen und

m das Eingreifen der Rettungskrafte zu ermég-
lichen.

Die Regeln und Standards auf nationaler, regio-
naler und lokaler Ebene folgen in den meisten
Mitgliedstaaten gewissenhaft den Regelungen
aus der Empfehlung des Rates 86/666/EWG und
nehmen ihre Zielvorgaben ernst.

Dieser Leitfaden beschreibt - ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit zu erheben - bewahrte Verfah-
rensweisen, die zum Brandschutz in europdischen
Hotels beitragen. Dieses Dokument soll - auf frei-
williger Basis - als Ergédnzung der nationalen,
regionalen und lokalen Vorschriften und Stan-
dards dienen.

1.5

1.6

1.7

1. PRAAMBEL

HOTREC beabsichtigt nicht, dieses Dokument zu
einer verbindlichen Vorschrift zu erheben. Die na-
tionalen, regionalen und lokalen Vorschriften und
Standards bleiben die einzigen rechtsverbindli-
chen Instrumente, die den Hoteliers Pflichten
auferlegen und die ausnahmslos einzuhalten sind.
Sie haben stets Vorrang vor anderslautenden Be-
stimmungen in diesen Richtlinien. Mit der Er-
stellung dieses Leitfadens beabsichtigt HOTREC
nicht, Verbanden und Hoteliers Pflichten aufzu-
erlegen oder Verpflichtungen von ihnen zu for-
dern. Daher dirfen sie nie gegen einen nationa-
len Verband oder einen Hotelier zur Anwendung
gebracht werden.

Dieses Dokument fasst den Brandschutz in Hotels
zu einer Reihe einfacher und grundlegender Kon-
zepte zusammen, die von jedem Hotelier sofort
verstanden und umgesetzt werden kénnen. Es
ist ein nltzlicher Leitfaden fur jeden Hotelier, der
von sich aus die BrandschutzmaBnahmen in sei-
nem Hotel verbessern will.

Dieses Dokument wird von HOTREC seinen na-
tionalen Verbdnden und allen interessierten Par-
teien zur Verfligung gestellt. Die nationalen Ver-
bande entscheiden selbst, ob sie es ihren
Mitgliedern und anderen interessierten Parteien
in ihren Landern zur Verfligung stellen.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels



2. Geltungsbereich

2.1

2.2

Das Wort ,Hotel" und seine Bedeutung sind den
meisten Menschen bekannt. Es gibt jedoch eine
Reihe von Begriffen, die in ganz Europa fir Ein-
richtungen verwendet werden, die ,Hotel"-artige
Dienstleistungen anbieten. Diese sind in 1SO
18513 (2003) definiert und nachzulesen. Fiir die
Zwecke dieses Dokuments wird als ,Hotel" ein
Gebdude oder ein Teil eines Gebaudes von belie-
biger GroBe definiert, in dem fiir zahlende Géaste
Unterkiinfte und eventuell weitere Dienstleistun-
gen, wie zum Beispiel Speisen, angeboten werden.

Obgleich dieser Leitfaden fiir alle Hotels, unab-
hangig von ihrer Art oder ihrem Standort, gedacht
ist, kann nicht jede seiner Regelungen auf alle Ho-
tels gleichermaBen angewendet werden. Speziell
bei kleineren Hotels muss der Leitfaden in einer
durchdachten und realistischen Weise angewen-
det werden, wobei die Probleme und Einschran-
kungen zu berlicksichtigen sind, mit denen viele
kleinere Hotels konfrontiert sind. Es empfiehlt
sich jedoch, alle Teile des Kapitels ,M" (Manage-
ment) in vollem Umfang in den jeweiligen Hotels
umzusetzen.

2.3

2.4

25

2. GELTUNGSBEREICH

Besondere Aufmerksamkeit ist denkmalge-
schitzten, historischen Gebauden zu widmen,
bei denen die Form des Baus oder die Gestaltung
der Innenrdume (zum Beispiel oft mit nur einer
einzigen Treppe) die Betreiber vor besondere He-
rausforderungen stellt, wenn das Gebadude als
gewerblicher Hotelbetrieb genutzt wird.

Fir neue Hotels, Erweiterungen oder gréBere
Sanierungsprojekte kann dieses Dokument vom
Planungsteam als Ergdnzung der &rtlichen Vor-
schriften (zum Beispiel der jeweiligen Landes-
bauordnungen) verwendet werden.

Im Fall bestehender Hotels kann dieses Doku-
ment vom Management-Team daflir genutzt
werden, die vorhandenen Brandschutzvorkeh-
rungen im eigenen Hotel besser zu beurteilen
und daflir zu sorgen, dass in den einzelnen
Einrichtungen ein zeitgemaBes Brandschutz-
management realisiert wird.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels



3.1

3.2
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Einleitung

Es ist zu berlicksichtigen, dass die Mitgliedstaa-
ten in der Vergangenheit unterschiedliche tech-
nische Standards in ihrer Brandschutzpraxis ein-
gefuihrt und angewendet haben. Obgleich es in
den vergangenen 25 Jahren gelegentliche Vor-
stdBe in dieser Richtung gegeben hat, haben sich
die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht ent-
schlieBen kdnnen, ein einheitliches, verbindliches
Regelwerk fiir die technische Auslegung und das
Management von Hotels in der gesamten Union
einzufiihren.

Dieses Dilemma wird noch durch die heterogene
Struktur des Hotelgewerbes in Europa verscharft.
Die Angebotspalette reicht von der kleinen Fami-
lienpension bis zu internationalen Hotelketten,
die in Klein- und GroBstadten, auf dem Land, an
Strdnden oder an Berghdngen angesiedelt sind.

Eine Initiative durch die Mitgliedsverbande von
HOTREC hat zur Ausarbeitung dieses Dokuments
gefiihrt, das Planern, Inhabern und Managern
von Hotels einen unverbindlichen Leitfaden zum
Brandschutz geben soll. Angesichts der Probleme,
die bei dem Versuch der Einflihrung eines ver-
bindlichen Regelwerkes bereits aufgetreten sind,
beschreibt dieser Leitfaden die zu erreichenden
Ziele und gestattet einen leistungsbezogenen An-
satz fur das Erreichen dieser Ziele.

Fir die Zusammenstellung dieses Leitfadens ist
durch HOTREC eine Arbeitsgruppe gegriindet
worden. Die Arbeitsgruppe bestand aus Experten
der nationalen Verbdande und einiger Hotelketten
sowie dem Vorsitzenden der Foderation der Feu-
erwehrverbdnde der Europdischen Union, die
durch einen Beratungsausschuss von Interessen-
vertretern Handlungs- und Formulierungsemp-
fehlungen erhielt und dem sie lber den Fort-
schritt ihrer Arbeit berichtet. (Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe und des Interessengruppen-Bera-
tungsausschusses sind im Anhang aufgelistet.)

Das Dokument regt zur Anwendung von Inge-
nieurtechniken fiir den Brandschutz an, um Pro-
bleme zu Uberwinden, deren Lésung mittels ver-

3.6

37

3.8

39

3. EINLEITUNG

bindlicher oder traditioneller Herangehenswei-
sen als schwierig oder unmdglich angesehen wird.
Eine Aufgabe dieses Leitfadens besteht darin, Ein-
fluss auf die bestehenden und kiinftigen natio-
nalen Brandschutzvorschriften auszuiben, in-
dem ein leistungsbezogener Ansatz zur
Erreichung der Sicherheitsziele gestattet wird.
Dieser Leitfaden betont des Weiteren die Not-
wendigkeit, den Kompetenzgrad der Personen
festzuschreiben, die sich der Anwendung von In-
genieurtechniken fiir den Brandschutz widmen
wollen.

Fr Planer beschreibt dieser Leitfaden - in Er-
ganzung der einschldgigen nationalen oder ort-
lichen Standards - die brandschutztechnischen
Ziele, an denen sich die Gestaltung neuer Hotels
oder eine groBere Sanierung oder Erweiterung be-
stehender Hotels orientieren sollte.

Manager und Angestellte in bestehenden Hotels
bekommen mit diesem Dokument ein Manage-
mentinstrument in die Hand, das ihnen hilft, die
Hintergriinde der brandschutztechnischen Be-
messung und die Brandschutzsysteme in ihrem
Hotel zu erkennen und besser zu verstehen.

Das Dokument hilft ihnen auch, daflir Sorge zu
tragen, dass die technische Ausgestaltung und die
Systeme nicht durch Unwissenheit oder unzu-
langliche Verhaltensweisen in ihrer Funktion be-
eintrachtigt werden und erklart, warum regel-
maBige Inspektionen des Hotels, die Wartung der
Brandschutzsysteme, das Flihren von Aufzeich-
nungen und eine ordnungsgemaBe Schulung al-
ler Angestellten in Fragen des Brandschutzes un-
erldsslich sind.

Der Leitfaden betrachtet den Brandschutz in Ho-
tels aus einem schutzzielorientierten Blickwinkel
und geht einen ganzheitlichen Weg zur Errei-
chung der vorgeschlagenen Qualitdt des Brand-
schutzes. Dies geschieht dadurch, dass das ein-
zelne Hotel als drei separate Elemente betrachtet
wird, die zusammen ein vertretbares Gesamt-
brandschutzniveau ergeben.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels



3.10

3N

3.12

3.13

3.14

3.15

Diese Elemente werden als ,Management", ,Bau-
substanz” und ,Systeme” (MBS) bezeichnet.

Die bestehenden Hotelgebdude sind durch voll-
kommen unterschiedliche Baustandards gepragt,
und die Art und das Niveau der vorhandenen
Brandschutzsysteme unterscheiden sich eben-
falls hinsichtlich der Art, des Alters und des
Standortes des Hotels in Europa.

Zwar wére es ideal, alle Hotels aus Brandschutz-
sicht auf ein einheitliches bau- und systemtech-
nisches Niveau zu bringen. Aber wie bereits fest-
gestellt wurde, ist das nicht méglich - jedenfalls
nicht kurz- oder mittelfristig.

Im Sinne eines einfachen, effektiven und wirt-
schaftlich sinnvollen Weges zu einem deutlich
verbesserten Brandschutz in Hotels auf kurze
Sicht soll deshalb der Schwerpunkt auf die An-
hebung des Niveaus des Brandschutzmanage-
ments in Hotels in ganz Europa gelegt werden.

Die folgenden Kapitel beschreiben, wie die drei
Elemente, einzeln und in Kombination, durch das
Management-Team und die Planer flr eine deut-
liche Anhebung der Qualitdt des Brandschutzes in
Hotels in ganz Europa verwendet werden konnen.

Fiir den Inhaber bzw. Manager und das Manage-
ment-Team ist der wichtigste Teil dieses Leitfa-
dens das Kapitel ,M" - Management des Brand-
schutzes in Hotels. Es ist deshalb zu empfehlen,
eine mdglichst vollstandige Implementierung von
Kapitel ,M" im jeweiligen Hotel anzustreben.

3.16

3.17

3.18

3.19

3. EINLEITUNG

Viele Hotelverbdnde und andere Interessengrup-
pen haben Leitfdden zum Brandschutz fir Hotels
erarbeitet. Im Allgemeinen erteilen sie Inhabern,
Managern und Angestellten Rat zu einem sinn-
vollen Brandschutzmanagement und zu MaB-
nahmen, die im Brandfall zu ergreifen sind. Einige
befassen sich auch mit Brandschutzsystemen,
Gebaudekonstruktion und Schulung.

Diese Dokumente kénnen auch weiterhin als Re-
ferenz verwendet werden. Es empfiehlt sich je-
doch, sie anhand dieses Dokuments zu priifen, um
sicherzustellen, dass alle Aspekte beriicksichtigt
wurden.

Die Implementierung der Richtlinien in kleineren
Hotels muss an die Art des jeweiligen Betriebes
angepasst werden. Besondere Beachtung ist
denkmalgeschitzten, historischen Geb3uden zu
widmen, die als Hotels genutzt werden, bei denen
die Form des Baus oder die Gestaltung der In-
nenrdume (zum Beispiel oft mit nur einer einzi-
gen Treppe) die Betreiber vor besondere Heraus-
forderungen stellt, wenn das Gebdude als
gewerblicher Hotelbetrieb genutzt wird. Wenn
die vollstdndige Implementierung der Richtlinien
in historischen Gebduden und in kleineren Hotels
unzumutbar aufwdndig ware, so kann der Weg
der Brandrisikoeinschdtzung gewahlt werden, um
ein akzeptables Sicherheitsniveau zu erreichen.

Die Kapitel ,B" und ,S" beschreiben ein Basisni-
veau der brandschutztechnischen Bemessung,
welches im Idealfall in allen Hotels erreicht wer-
den sollte. In einigen Teilen Europas ist dieses
Niveau bereits erreicht worden; fiir andere wird
die Erreichung dieses Niveaus eine Aufgabe fiir
die kommenden Jahre sein.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels



KAPITEL ,M" - MANAGEMENT DES BRANDSCHUTZES IN HOTELS

Kapitel ,M" - Management
des Brandschutzes in Hotels

Ein Hotelgebdude mag noch so gut projektiert und gebaut
sein, und die Brandschutzsysteme mdgen noch so fachman-
nisch installiert sein - ohne ein effektives Brandschutzma-
nagement innerhalb des Hotels besteht das Ernst zu neh-
mende Risiko, dass das Gebaude und die Systeme im Brandfall
Schaden nehmen oder nicht richtig funktionieren. Ein gutes
Brandschutzmanagement ist ein fundamentaler Bestandteil
der gesamten Brandschutzstrategie fur Hotels und stitzt
sich auf die folgenden bewadhrten Verfahrensweisen:

m Esistein Verantwortlicher flir den Brandschutz im Ho-
tel zu ernennen. Dieser sollte der Geschéaftsleitung direkt
unterstellt sein.

m Esist ein Brandschutzregister zu fiihren, das alle Infor-
mationen tber Brandschutzsysteme, Managementver-
fahren und SchulungsmaBnahmen enthalt.

m Esist ein Notfalleinsatzplan auszuarbeiten.

m Esist dafiir Sorge zu tragen, dass jeder Angestellte im
Einklang mit seinen Pflichten Informationen, Anwei-
sungen und Schulung in Brandschutzfragen erhélt.

® Mindestens einmal im Jahr ist eine geplante und doku-
mentierte Gebdudeevakuierungstibung im Hotel durch-
zufiihren.

m Esist daflir Sorge zu tragen, dass alle Brandschutzsys-
teme regelmaBig durch entsprechend qualifizierte Fach-
kréfte inspiziert und gewartet werden.

B Esisteine regelmaBige Brandrisikoeinschatzung vorzu-
nehmen. Die Befunde der Risikoeinschatzung bilden die
Grundlage fir gegebenenfalls erforderliche MaBnah-
men.

Diese bewdhrten Verfahrensweisen werden im folgenden
Kapitel ausflihrlich beschrieben.

M 1. Zustandigkeit fiir den Brandschutz
in Hotels

M 1.1 Der Verantwortliche

M 1.1.1  Brandschutz ist eine Angelegenheit, die alle angeht,

die in einem Hotel arbeiten. Es ist jedoch ganz
entscheidend, dass einer bestimmten Person die
Gesamtzustandigkeit zugewiesen wird, um zu ge-
wahrleisten, dass die vereinbarten Verfahren im-
plementiert werden. Die GréBe des Hotels be-
stimmt in der Regel darliber, wer die Rolle des

M 1.1.2

M 1.1.3

M1.1.4

M 2.1

M 2.1.1

Verantwortlichen Gbernimmt. In kleineren Hotels
kénnte dies der Inhaber oder Manager sein, wah-
rend es in gréBeren Hausern der Manager oder ein
Abteilungsleiter sein kdnnte. Es ist wichtig, dass der
Verantwortliche die nétige Kompetenz fiir diese
Funktion mitbringt und die Befugnis besitzt, Ent-
scheidungen in Brandschutzfragen zu treffen.

Die ,Kompetenz" des Verantwortlichen hdngt
nicht unbedingt vom Besitz formaler Qualifika-
tionen ab. Kompetent ist jemand, der gentgend
Schulung, Erfahrung und/oder Wissen besitzt,
um die involvierten Risiken zu verstehen und mit
diesen Risiken effektiv umzugehen. Das kann sich
darin zeigen, dass die Person:

B sich mit der einschldgigen aktuellen bewdhr-
ten Brandschutzpraxis in Hotels auskennt;

m Erfahrung und Wissen in dieser Hinsicht mit-
bringt; und

B bereit ist, die gewonnene Erfahrung und das
erworbene Wissen erforderlichenfalls durch
zusitzliche Schulung und/oder durch Einho-
lung von Hilfe und Rat von externen Dienst-
leistern zu erweitern oder zu ergénzen.

Es versteht sich, dass ein Verantwortlicher in ei-
nem der groBeren, komplexeren Hotels ein hohe-
res ,Kompetenz"-Niveau besitzen muss als in ei-
nem kleineren Hotel.

Dem Verantwortlichen kommt eine Leitungs-
funktion zu, um zu gewdhrleisten, dass alle
Brandschutzfragen, einschlieBlich der gesetzlich
vorgeschriebenen, zufriedenstellend behandelt
werden. Er bestimmt und beaufsichtigt die Arbeit
der Angestellten, denen im Brandfall bestimmte
Pflichten zugewiesen sind (siehe Kapitel M Punkt
3.1.1).

Brandschutzregister
Das Brandschutzregister

Das Register ist ein fortlaufend zu aktualisieren-
des Dokument Uber das Brandschutzmanage-

Leitfaden: Brandschutz in Hotels



M 2.2

M 2.2.1

M 2.3

M 2.3.1

M 2.4

M 2.4.1

ment des Hotels. Das Register enthalt im Allge-
meinen die folgenden Informationen:

m eine Brandschutzordnung (siehe Anlage 1 -
Muster einer Brandschutzordnung);

B einfache Zeichnungen der Etagengrundrisse
und der Orte, an denen sich die Brandbe-
kdmpfungsausristung befindet (zum Beispiel
Kopien der Flucht- und Rettungsplane oder
Feuerwehreinsatzpline);

m cinen Notfalleinsatzplan;

H eine Liste der Brandschutzsysteme und -aus-
riistung im Hotel (siehe Anlage 2 - Musterliste
fur Brandschutzsysteme und -ausriistung im
Hotel);

m regelmdBige Managementiberpriifungen;

m die Pruffristen fir routinemaBige Wartung,
Inspektionen und Tests von Ausrlistung und
Systemen (siehe Anlage 3 - Musterliste fir
Priiffristen);

m durchgefiihrte Schulungen flr Angestellte
(siehe Kapitel M Punkt 7);

B bestimmten Angestellten zugewiesene Pflich-
ten fiir den Brandfall (siehe Anlage 1 - Mus-
ter einer Brandschutzordnung [Teil CJ).

Zustandigkeit fiir das Brandschutzregister

Der Brandschutzverantwortliche des Hotels (siehe
Kapitel M Punkt 1.1) sollte auch ftr die Fiihrung
des Brandschutzregisters zustandig sein.

Aktualisierung des Brandschutzregisters

Das Brandschutzregister sollte - als ein Zeichen
eines effektiven Managements - immer auf dem
neuesten Stand gehalten werden. Das heiBt, in
das Register sind die tdglichen Geschehnisse und
alle routinemaBigen Inspektionen, Tests und War-
tungen von Brandsystemen einzutragen. Die Ak-
tualisierung sollte dokumentiert werden (siehe
Anlage 4 - Muster fir Aktualisierungsnachweis).
Das Register wird auBerdem im Rahmen der jahr-
lichen Brandrisikoeinschatzung einer Uberprii-
fung unterzogen.

Format des Brandschutzregisters

Das Format kann durch die einzelnen Hotels an
die eigenen Erfordernisse angepasst werden. Al-

KAPITEL ,M" - MANAGEMENT DES BRANDSCHUTZES IN HOTELS

ternativ sind ,Standard"-Register von verschie-
denen Brandschutzorganisationen erhéltlich. Das
Brandschutzregister kann in Papierform oder in
elektronischem Format gefiihrt werden. Eine
aktuelle Kopie des Brandschutzregisters sollte
auBerhalb des Hotels an einem sicheren Ort, bei-
spielsweise bei der ortsanséssigen Feuerwehr, ver-
wahrt werden.

M 2.5 Verfiigbarkeit des Brandschutzregisters

M 2.5.1 Das Brandschutzregister sollte im Hotel aufbe-
wahrt werden und sollte zur Inspektion durch
die drtliche Brandschutzbehdrde oder andere zu-
standige Institutionen zur Verfligung stehen.

M 3. Notfalleinsatzplan

Das genaue Aussehen des Notfalleinsatzplans variiert ent-
sprechend der GroBe und Komplexitat des einzelnen Hotels
und sollte standortspezifisch sein. Fir kleine Hotels kénnte
es ein sehr einfaches Dokument, fiir gréBere Betriebe kann
es umfangreicher sein.

M 3.1 Inhalt des Notfalleinsatzplanes

M 3.1.1  Der Notfalleinsatzplan beschreibt, wie das Hotel-
personal im Brandfall zu reagieren hat. Der Plan
enthilt in der Regel die folgenden Informationen:

B eine Beschreibung der wichtigsten Zustan-
digkeiten und Verfahrensweisen, die im Brand-
fall oder bei einem Feueralarm zu befolgen
sind;

| cine Liste mit Notfallkontakten und anderen
relevanten Sicherheitsdaten. Diese Informa-
tionen sollten auBerdem deutlich sichtbar an
Stellen wie zum Beispiel der Rezeption und
den Aufenthaltsraumen der Mitarbeiter aus-
gehangt werden, damit das Personal in einem
Notfall rasch und effizient reagieren kann;

H eine Beschreibung der Evakuierungsverfah-
ren mit besonderem Augenmerk auf Kinder,
Senioren und Behinderte. Zum Zeitpunkt des
Eincheckens ist darauf zu achten, ob ein Gast
eine Behinderung aufweist oder das Personal
auf eine Behinderung aufmerksam macht.
Solche Falle missen in den Evakuierungsver-
fahren entsprechend berticksichtigt werden
und sind unverziiglich den Mitarbeitern mit
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M 3.2

M 3.2.1

M 3.3

M 3.3.1

M 4,

Brandschutz- oder Evakuierungszustandig-
keiten zu melden. Der Gast ist mit den notigen
Instruktionen und Informationen zu verse-
hen, zum Beispiel Uber die Lage von Schutz-
orten usw.; und

H eine Beschreibung der MaBnahmen, die durch
Personen zu ergreifen sind, die im Brandfall
besondere Pflichten haben, einschlieBlich der
Frage, wer flr das Rufen der Feuerwehr ver-
antwortlich ist. Der Notfallplan sollte die rich-
tige Nummer flr den Anruf bei der Feuer-
wehr enthalten.

Zustandigkeit fiir den Notfalleinsatzplan

Der Brandschutzverantwortliche des Hotels (siehe
Kapitel M Punkt 1.1) sollte fur die Ausarbeitung
des Notfalleinsatzplans und seine standige Ak-
tualisierung zustandig sein.

Aktualisierung des Notfalleinsatzplans

Durch den Verantwortlichen sind regelmaBige
Sicherheitsmeetings zu organisieren, um gewon-
nene Erfahrungen zu besprechen, Ergebnisse aus-
zuwerten, alle eingebrachten Vorschldge der An-
gestellten zu prifen und Sicherheitsverfahren
und Anweisungen nach Bedarf auf den neuesten
Stand zu bringen.

Brandschutzschulung
fiir Angestellte

Die Bedeutung der Schulung der Angestellten kann nicht

hoch genug eingeschadtzt werden. Angestellte sollten re-
gelmaBig zweckdienliche Informationen, Anweisungen bzw.
Schulung erhalten. Der Brandschutzverantwortliche des
Hotels sollte auch die Zustandigkeit fir die Brandschutz-

schulung tibernehmen, selbst wenn die eigentliche Schulung

durch andere Personen durchgefiihrt wird (sofern sie die

notige Kompetenz besitzen).

M 4.1

M 4.1.1

Zu schulende Angestellte

Alle Angestellten, einschlieBlich Nachtpersonal,
Teilzeit- und Aushilfskraften, sollten Brand-
schutzinformationen, -anweisungen und -schu-
lungen erhalten, die ihren Pflichten und Zustén-
digkeiten im Brandfall entsprechen. Der Schulung
von Nachtpersonal kommt besondere Bedeutung
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M 4.2

M 4.2.1

M 4.3

M4.3.1

M 4.4

M 4.4.1

M 4.4.2

zu, weil nachts, wenn die Gaste schlafen, oft nur
wenig Personal Dienst hat.

Haufigkeit von SchulungsmaBnahmen

Die Angestellten sollten bei Einstellung und da-
nach regelmaBig geschult werden. Es wird emp-
fohlen, dass Schulungen mindestens einmal in
zwolf Monaten durchgeflihrt werden.

Umfang der Schulung

Die Schulung sollte an die individuellen Pflichten
und Zustandigkeiten der Angestellten im Brandfall
angepasst werden. In jeder Schulungssitzung soll-
ten die folgenden Themen abgearbeitet werden:

® wo und wie Brande entstehen und wie man
sie verhitet;

m die MaBnahmen, die bei Entdeckung eines

Brandes zu ergreifen sind;

was bei Erténen eines Feueralarms zu tun ist;

wie ein Feueralarm ausgeldst wird;

wie man die Feuerwehr ruft;

die Art und die Verwendung der Brand-

schutzsysteme in dem Hotel;

die Evakuierungsverfahren fiir das Hotel;

m die Aufbewahrungsorte und die Handhabung
von Brandbekampfungsmitteln, zum Beispiel
Feuerloscher;

H wie man Behinderten hilft.

Erforderliche Zusatzschulung

Angestellte, die in Bereichen wie zum Beispiel
Kichen, Waschereien, Technikrdumen usw. ar-
beiten, sollten zusatzliche Schulung fur die be-
sonderen Risiken ihrer Arbeitsumgebungen er-
halten. Einige andere Angestellte, zum Beispiel an
der Rezeption, werden héchstwahrscheinlich be-
stimmte Zustandigkeiten im Brandfall haben und
sollten eine entsprechende Schulung erhalten,
um diese Pflichten austiben zu kdnnen. Zum Bei-
spiel missen sie die Signale verstehen, die ihnen
iiber die Brandmeldezentrale tibermittelt werden.

Manager, Abteilungsleiter, hauseigene War-
tungsingenieure und Sicherheitstechniker soll-
ten ebenfalls spezielle Schulungen erhalten, die
sich mit Risikoeinschatzung, Brandschutzvorkeh-
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rungen und Managementfragen befassen, ein-
schlieBlich vorhandener Ergdnzungspldne nach
einer Evakuierung des Hotels.

M 4.5 Protokollieren von Schulungen

M 4.5.1  Alle absolvierten SchulungsmaBnahmen sollten
im Brandschutzregister dokumentiert werden.

M 4.6 Beratungshilfen

M 4.6.1 Die Organisationen, von denen Hoteliers Rat zu
geeigneten SchulungsmaBnahmen fiir Hotelan-
gestellte erhalten kdnnen, sind bei den nationa-
len Hotelverbdnden zu erfragen.

M 5. Gebaudeevakuierungsiibungen

Der Notfalleinsatzplan beschreibt, wie bei einer Evakuierung
des Hotels im Brandfall vorzugehen ist. Bei einer Gebau-
deevakuierungslibung kénnen die Reaktionsabldufe erprobt
und gelibt werden, damit sie im Ernstfall wie geplant funk-
tionieren.

M 5.1 Haufigkeit von
Gebaudeevakuierungsiibungen

M 5.1.1  Gebdudeevakuierungsiibungen sollten - soweit
moglich - mindestens einmal im Jahr in jedem
Hotel unter der Anleitung des Brandschutzver-
antwortlichen durchgefiihrt werden. Es wird
empfohlen, alle drei Jahre eine Evakuierungs-
tbung unter der Aufsicht eines qualifizierten
Brandschutzfachmanns durchzufiihren.

M 5.2  Beaufsichtigung und Uberwachung
der Gebdudeevakuierungsiibung

M 5.2.1 Gebdudeevakuierungstibungen sollten unter der
Aufsicht des Brandschutzverantwortlichen des Ho-
tels (siehe Kapitel M Punkt 1.1) durchgefiinrt wer-
den. Es ist wichtig, dass die Ubung durch eine Per-
son Uberwacht und ausgewertet wird, die nicht
aktiv an der Ubung beteiligt ist. Je nach GroBe
und Grundriss des Hotels kann es erforderlich sein,
zusatzliche Beobachter aufzustellen, um iber den
Erfolg der Ubung berichten zu kénnen.

M 5.3  Ankiindigung einer
Gebaudeevakuierungsiibung
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M 5.3.1

M 5.3.2

M 5.4

M 5.4.1

M 5.5

M 5.5.1

M 6.

Brandfalllibungen sollten in Abstimmung mit der
Hotelleitung durchgefiihrt werden, da in vielen
Fallen die Auslosung des Feueralarms automa-
tisch die Gaszufuhr zu den Kesseln und zur Ki-
chenausriistung absperrt.

Um die Ubung so realistisch wie moglich zu hal-
ten, wird empfohlen, die Angestellten erst an
dem Tag zu informieren, an dem eine Ubung
stattfinden soll. Um Aufregung unter den Gasten
zu vermeiden, sollten sie ebenfalls informiert wer-
den, dass eine Ubung stattfindet.

Art der Gebaudeevakuierungsiibung

Die Ubung sollte ein Feuer in einem bestimmten
Teil des Hotels simulieren, und der Alarm sollte
durch einen Mitarbeiter des Hotels ausgeldst wer-
den. Wenn alternative Fluchtwege zur Verfligung
stehen, so sollte bei der Ubung angenommen
werden, dass einer der Fluchtwege blockiert und
unbenutzbar ist. Es sollte auch die Notwendigkeit
der Evakuierung behinderter Gaste simuliert wer-
den, wobei auch alle Spezialgerdte, wie zum Bei-
spiel Evakuierungsrollstiihle, erprobt werden soll-
ten. Alle Angestellten sollten an der Ubung
teilnehmen, und die Gaste konnen ebenfalls zur
Teilnahme eingeladen werden. Bei allen Hotels ist
es auch ratsam, die ortliche Feuerwehr an der
Ubung zu beteiligen. Eine Ubung sollte jedoch
nicht verschoben oder abgesagt werden, weil die
Feuerwehr nicht teilnehmen kann.

Dokumentierung und Mafnahmen
nach Brandfalliibungen

Die Ergebnisse der Ubung sollten im Brand-
schutzregister vermerkt werden. Gegebenenfalls
sollten die bei einer Gebdudeevakuierungsiibung
gewonnenen Erfahrungen dazu verwendet wer-
den, die im Notfalleinsatzplan dargelegten Ver-
fahrensweisen zu Uberarbeiten.

RegelmiBige Kontrollen durch das
Management/routinemiBige War-
tung und Inspektion von Brand-
schutzsystemen und -ausriistung

Um zu gewdhrleisten, dass alle Brandschutzausriistungen

und -systeme, Aufzlige, Gas- und Stromversorgungen und
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zum Brandschutz gehdrenden technischen Einrichtungen im
Ernstfall ordnungsgemaB funktionieren, ist es unverzicht-
bar, dass sie regelmaBig inspiziert, getestet und gewartet
und entsprechende Aufzeichnungen dariiber gefiihrt wer-
den. Vieles davon wird im Rahmen von Vertrdgen Uber re-
gelmaBige Wartungsarbeiten durchgefiinrt werden, aber
einfache Inspektionen kdnnen auch durch Angestellte wah-
rend der Austibung ihrer normalen Pflichten vorgenommen
werden.

M 6.1 RegelmaBige Kontrollen
durch das Management

M 6.1.1  Die regelmaBigen Kontrollen durch das Manage-
ment der einzelnen Hotels werden auf den je-
weiligen Betrieb abgestimmt und richten sich
nach dem Umfang seiner Brandschutzinstalla-
tionen, seiner GroBe, seines Standortes, seiner
Marke und seiner Art.

M 6.1.2 Die Angestellten sollten angehalten werden, im
Rahmen ihrer normalen Pflichten Vorkommnisse
wie blockierte Notausgdnge, Brandtilren, die
durch Vorlegekeile offen gehalten werden, oder
fehlende oder beschddigte Feuerldscher zu mel-
den. In kleineren Hotels wird es ausreichen, wenn
eine einzelne Person bei regelmaBigen Rundgén-
gen durch das Hotel alle Mangel feststellt. Man-
gel, die durch die Person, die sie entdeckt, sofort
abgestellt werden kdnnen, wie zum Beispiel ein
blockierter Notausgang, sollten abgestellt werden,
bevor sie gemeldet werden.

M 6.1.3  Sofern eine Brandmeldezentrale installiert wurde,
sollte sich diese Tag und Nacht, rund um die Uhr,
im Blickfeld von Personal befinden, welches sich
mit der Funktion auskennt. Wenn nur ein einziger
Angestellter die Zentrale beaufsichtigt, so muss
im Notfall innerhalb weniger Minuten qualifi-
zierte Hilfe bereit stehen. Um im Brandfall die In-
terventionszeiten so gering wie méglich zu hal-
ten, sollte die Alarmmeldung direkt an die
ortsansassige Feuerwehr erfolgen.

M 6.1.4 Wenn eine Brandschutzeinrichtung (zuféllig oder
zum Zweck von Wartungs- oder Reparaturarbei-
ten) vortibergehend auBer Betrieb gesetzt wird, so
sollten AusgleichsmaBnahmen eingerichtet wer-
den, um einen gleichbleibenden Brandschutz zu
gewahrleisten, bis die Anlage wieder in Betrieb ist.
Wenn das nicht mdglich ist, so sollte eine Risiko-

einschdtzung durchgefiihrt werden, um ein-
schatzen zu kdnnen, ob das Hotel oder ein Teil des
Hotels, geschlossen wird, bis die Brandschutz-
einrichtung wieder voll funktionstiichtig ist.

M 6.2 RoutinemiBige Wartung,
Tests und Inspektion von Brandsystemen
und -ausriistung

M 6.2.1 Die Haufigkeit und Art erforderlicher Inspektio-
nen, Wartung und Tests wird im Brandschutzre-
gister beschrieben. Uberpriifungen sowie Ser-
vice- und Wartungsarbeiten sollten gemaB den
Empfehlungen des Installateurs oder Herstellers
und gegebenenfalls entsprechend den bewahrten
Standards (d. h. VdS-, BS-, DIN-, EN- oder 1SO-
Standards) vorgenommen werden.

M 6.3  Personen, die Wartungen,
Tests und Inspektionen durchfiihren

M 6.3.1  Einige der routinemaBigen Inspektionen und/oder
Tests kénnen durch geschulte Hotelangestellte
durchgefiihrt werden, andere Arbeiten missen
durch eine entsprechend qualifizierte Fachkraft
(zum Beispiel VDE oder VdS anerkannte Fachbe-
triebe), normalerweise im Rahmen bestehender
Wartungsvertrdge, vorgenommen werden.

M 6.4 Protokollieren der Ergebnisse
von Wartungen, Tests und Inspektionen

M 6.4.1 Die Ergebnisse aller durchgeflihrten Inspektio-
nen, Wartungen und Tests sollten zusammen mit
allen erforderlichen MaBnahmen zur Fehler- und
Mangelbeseitigung in das Brandschutzregister
eingetragen werden.

M 6.4.2  Allen KorrekturmaBnahmen sollte ein Fertigstel-
lungstermin zugewiesen werden. Die Korrektur-
maBnahmen sollten nach ihrer Fertigstellung ab-
gezeichnet werden.

M 7. Brandrisikoeinschidtzung

Eine Brandrisikoeinschatzung ist eine auf einen Stichtag be-
zogene Risikobewertung. Zu diesem Zeitpunkt werden alle
vorgefundenen Gefahrenquellen erfasst. Gleichzeitig wird
versucht, durch vorgeschlagene Brandschutzverbesse-
rungsmaBnahmen diese Gefahrenquellen zu minimieren
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bzw. auszuschlieBen, um so die maximale Sicherheit von
Gasten, Mitarbeitern und dem Gesamtbetrieb gewahrleisten
zu kénnen.

M 7.1 Der Zweck einer Brandrisikoeinschédtzung
M 7.1.1  Der Zweck einer Brandrisikoeinschatzung ist es:

m Brandgefahren zu erkennen;

| die Gefahren zu beseitigen oder, soweit es mit
vertretbarem Aufwand realisierbar ist, die
Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Scha-
den zu mindern;

m das Risiko fiir Personen zu beurteilen, insbe-
sondere fur Kinder, Altere und Behinderte;

m festzustellen, welche physischen Brand-
schutzvorkehrungen und/oder Management-
[6sungen erforderlich sind, um die Sicherheit
von Angestellten und Gasten im Brandfall zu
gewdhrleisten.

M 7.2 Haufigkeit der Brandrisikoeinschidtzung

M 7.2.1 Die Brandrisikoeinschatzung sollte regelmaBig
ausgeflihrt werden. Es gehdrt zur bewadhrten Pra-
xis, dass sie:

B mindestens einmal im Jahr durch das Hotel-
management oder den Verantwortlichen oder
durch eine Person, die im Sinne der nationa-
len, regionalen oder lokalen Richtlinien als
kompetent gilt, ausgeflihrt wird;

| alle drei Jahre durch einen externen Sachver-
standigen, der im Sinne der nationalen, re-
gionalen oder lokalen Richtlinien als kompe-
tent gilt, ausgeflihrt wird;

B immer dann ausgefiihrt wird, wenn Anderun-
gen im Hotel vorgenommen wurden, die sich
auf die Ergebnisse einer vorangegangenen
Einschdtzung auswirken konnten (zum Bei-
spiel Bauarbeiten, Anderungen am Grundriss,
Anderung des Nutzungszwecks eines Bereichs,
signifikante Anderungen bei der Anzahl der im
Gebaude befindlichen Personen); und

m fortlaufend Uberpriift und aktualisiert wird,
um alle physischen, prozeduralen oder be-
trieblichen Anderungen innerhalb des Hotels
widerzuspiegeln.

M 7.3  Dokumentierung der Ergebnisse
der Brandrisikoeinschatzung

M 7.3.1 Die wesentlichen Ergebnisse der Risikoeinschat-
zung, die im Ergebnis der Einschatzung zu er-
greifenden MaBnahmen und die Einzelheiten al-
ler Personen, die einem besonderen Risiko
ausgesetzt sind, sollten:

| schriftlich festgehalten und auf dem Hotel-
geldnde aufbewahrt werden;

W zur Inspektion durch die ortliche Brand-
schutzbehorde oder andere zustandige Insti-
tutionen bereit gehalten werden; und

m Einzelheiten der vorgesehenen MaBnahmen,
einschlieBlich des Zeithorizonts, enthalten, die
zur Beseitigung aller festgestellten Mangel
notwendig sind.

M 7.4 Rat und Anleitung
zu Brandrisikoeinschdtzungen

M 7.4.1 Es gibt eine Reihe von Organisationen, die Rat
und Anleitung zur Durchfiihrung von Brandrisi-
koeinschatzungen geben. Informationen dazu
sind bei den nationalen Hotelverbdnden zu er-
fragen.

M 7.4.2  Diese Einschdtzung kann in Abstimmung mit dem
Versicherer des Hotels im Rahmen einer Inspek-
tion oder versicherungstechnischen Risikoer-
mittlung im Hotel ausgefiinrt werden, sofern die
Person, die die Einschdtzung vornimmt, als ent-
sprechend kompetent anzusehen ist.

M 8. Evakuierungsplan

Es sollte in jedem Fall ein Evakuierungsplan ausgearbeitet
werden, der sich mit den Personen befasst, die aus dem Ho-
tel zu evakuieren sind. Es kann passieren, dass eine Evaku-
ierung mitten in der Nacht stattfindet, wobei die Evakuier-
ten lediglich Nachtwdsche tragen und mdglicherweise bei
Regen oder Minusgraden das Geb&dude verlassen miissen.

M 8.1  Uberlegungen zum Evakuierungsplan
M 8.1.1  Der Plan sollte speziell auf die Bedingungen des
jeweiligen Hotels abgestimmt sein und sollte sei-

nen Standort, die klimatischen Verhéltnisse und
die Anzahl der mdoglicherweise betroffenen Per-
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sonen beriicksichtigen. Die Hotelangestellten
mussen den Plan kennen, so dass sie ihn ohne
Verzdgerung umsetzen kdnnen.

M 8.1.2  Nach Méglichkeit sollten alternative zeitweilige
Unterkiinfte benannt werden, eventuell in einem
anderen Hotel, einer Kirche, einer Schule oder ei-
nem Gemeindezentrum in der Umgebung.

M 8.1.3 Es ist zu erwdgen, ob warme Kleidung und Le-
bensmittel bendtigt werden.

M 8.1.4 Wenn das Hotel weit von alternativen geeigneten
Unterkiinften entfernt liegt, so missen eventuell
Transportmdglichkeiten in Betracht gezogen wer-
den.

M 9. Durchfiihrung von Neubau-,
Renovierungs- und Erweiterungs-
arbeiten

Die Erfahrung lehrt, dass Hotels sowie andere Gebaude am
starksten brandgeféhrdet sind, wenn Bau- oder Renovie-
rungsarbeiten in den Gebduden ausgefiihrt werden. Darum
ist es wichtig, dass die durch diese Arbeiten hervorgerufe-
nen Risiken ermittelt und MaBnahmen ergriffen werden, um
diese Risiken zu beseitigen oder auf ein akzeptables Niveau
zu verringern. Wenn die Arbeiten beginnen, so sind sie zu
beaufsichtigen.

M 9.1  Ermitteln der Risiken

M 9.1.1 Es sollte eine Risikobewertung vorgenommen
werden, um potenzielle Gefahren, die mit den
Arbeiten verbunden sind, sowie MaBnahmen, die
zur Minderung solcher Risiken zu ergreifen sind,
zu ermitteln.

M 9.1.2  Vor Arbeitsbeginn sollte der Brandschutzverant-
wortliche gemeinsam mit dem Bauausfiihrenden
die durchzuflihrenden Arbeiten festlegen und ein
MaBnahmenprogramm vereinbaren, das ge-
wahrleistet, dass die Arbeiten das geringstmdg-
liche Risiko fiir das Hotel und seine im Gebdude
befindlichen Personen darstellen. Daflir kann es
erforderlich sein, bestimmte Bereiche des Hotels
zu schlieBen oder abzusperren und mit der Brand-
schutzbehdrde bezlglich eventueller verander-
ter Zugangsmaglichkeiten zum Standort oder zur
Brandschutzausriistung zusammenzuarbeiten.

KAPITEL ,M" - MANAGEMENT DES BRANDSCHUTZES IN HOTELS

M 9.1.3  Bei Renovierungsarbeiten an in Nutzung befind-
lichen Gebduden sind die Auswirkungen des Still-
legens bestimmter Bereiche oder von Brander-
kennungs- und Brandbekdmpfungsanlagen wie
zum Beispiel Brandmeldeanlagen zu ber{cksich-
tigen, um falsche Alarme zu minimieren. Diese
Anlagen sind nach Beendigung der taglichen Ar-
beiten wieder scharf zu schalten. Sollte dieses
nicht méglich sein, sollten ErsatzmaBnahmen,
wie zum Beispiel Brandwachen, getroffen werden.

Auf jeden Fall sollten diese MaBnahmen sowohl
mit den Risikotragern als auch mit der 6rtlichen
Feuerwehr abgestimmt sein.

M 9.2 Informationen fiir den Bauausfiihrenden

M 9.2.1  Dem Bauausflihrenden sollten die Evakuierungs-
verfahren fiir das Hotel erldutert werden. Die
Fluchtwege und der Standort des ndchstgelege-
nen Feuermelders sollten ebenfalls gezeigt wer-
den. Der Bauausfiihrende sollte darauf hinge-
wiesen werden, wie wichtig es ist, alle Fluchtwege
und Ausgange frei zu halten. Eventuell muss er
auch die Auswirkungen von ,Baustellen"-Brand-
schutzvorkehrungen auf das tibrige Gebdude be-
rlicksichtigen und muss unter solchen Umstén-
den daflir Sorge tragen, dass integrierte
Baustellen aufgrund des erhohten Brandrisikos in
geeigneter Weise vom Rest des Gebdudes abge-
teilt werden.

M 9.3 Informationen fiir die Angestellten

M9.3.1 Alle Angestellten sollten tber die auszufiihrenden
Arbeiten in Kenntnis gesetzt und aufgefordert
werden, wahrend dieser Arbeiten besonders
wachsam zu sein. Die Zahl der Arbeitskrafte des
Bauausfihrenden in dem Hotel sollte jeden Tag
an der Rezeption gemeldet werden, damit sie in
einem Evakuierungsfall in die Personenzéhlung
aufgenommen werden konnen.

M 9.4 MaBnahmen im Fall
von feuergefahrlichen Arbeiten

M9.4.1 Fur feuergefdhrliche Arbeiten, zum Beispiel
SchweiB-, Lot- oder Schneidbrennerarbeiten,
sollte ein ,Genehmigungssystem fir die Durch-
flihrung feuergefahrlicher Arbeiten” eingeflihrt
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M 9.4.2

M9.4.3

M 9.4.4

M 9.5

M 9.5.1

M 9.5.2

werden. Die Arbeitserlaubnis ist mit dem Verant-
wortlichen abzustimmen und muss die auszu-
flihrenden Arbeiten, den Arbeitsort und die zu er-
greifenden  SicherheitsmaBnahmen  exakt
beschreiben. Die Arbeitserlaubnis sollte nur fir ei-
nen Tag oder einen Teil des Tages giiltig sein und

nach Bedarf erneuert werden.

Der Bereich, in dem die feuergefahrlichen Arbei-
ten ausgefiihrt werden sollen, sollte inspiziert
werden, um zu gewahrleisten, dass alle brennba-
ren Materialien entfernt wurden oder hinreichend
vor Hitze und Funkenflug geschitzt sind.

Eine hinreichende Anzahl geeigneter Feuerlscher
sollte im Bereich der feuergefahrlichen Arbeiten
bereit gehalten werden. Es sollte geprift wer-
den, ob die Arbeiter des Bauausfiihrenden im
Umgang mit den Feuerlschern unterwiesen wur-
den.

Nach Abschluss der feuergefdhrlichen Arbeiten
sollte der Arbeitsbereich untersucht werden und
eine Stunde lang durch eine Brandwache gesi-
chert werden. Die Arbeitserlaubnis fir die feuer-
gefahrlichen Arbeiten sollte erst nach einer posi-
tiven Endkontrolle des Arbeitsbereiches durch
den Verantwortlichen abgezeichnet werden.

Sichere Aufbewahrung
der Ausriistung des Bauausfiihrenden

Alle potenziell geféhrlichen Stoffe, wie zum Bei-
spiel Anstrichstoffe oder entziindliche Reini-
gungsmaterialien, sollten wahrend des Nichtge-
brauchs von anderen entziindlichen Materialien
getrennt und in sicheren und gut beliifteten La-
gerbereichen gelagert werden.

Druckgasflaschen sollten tber Nacht nicht im
Hotel verbleiben. Sie sollten durch den Bauaus-
flhrenden fortgeschafft oder auf sichere Weise
auBerhalb des Hotels gelagert werden.
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M 10.

Management
des Brandstiftungsrisikos

Brandstiftung ist eine haufige Ursache von Branden in Ho-

tels. Darum ist es von gréBter Wichtigkeit, dass MaBnahmen
zur weitestgehenden Minderung des Brandstiftungsrisikos
ergriffen werden. Das Brandstiftungspotenzial sollte in-
nerhalb der Brandrisikoeinschdtzung beurteilt werden, und

es sollten geeignete MaBnahmen ergriffen werden, um die-

ses Risiko im praktisch realisierbaren Umfang zu verringern.

M 10.1

M 10.1.1

MaBnahmen zur Minderung
des Brandstiftungsrisikos

Es gibt eine ganze Reihe von MaBnahmen, dem
Brandstiftungsrisiko entgegenzuwirken, die nach
Bedarf in den einzelnen Hotels umgesetzt werden
kénnen. Im Rahmen dieser MaBnahmen sollten
beispielsweise:

m AuBenbereiche des Hotels gut ausgeleuchtet
werden, hierbei kdnnen Beleuchtungssysteme
mit Bewegungsmeldern hilfreich und ener-
giesparend sein;

m Grundstlcksgrenzen um das Hotel nach Mog-
lichkeit eingefriedet werden;

B brennbare Materialien nicht in unmittelbarer
Nahe von Gebaudewdnden angelagert wer-
den, es ist ein Mindestabstand zum Geb&dude
von mindestens zehn Metern einzuhalten;

m Mullcontainer nach Méglichkeit nicht frei zu-
ganglich in unmittelbarer Ndhe zum Hotelge-
bdude abgestellt werden, ein dauerhafter Ver-
schluss der Container sollte gewahrleistet sein;

m Llagerspinde, Wascherdume, Technikrdume
und Muillraume bei Nichtgebrauch abge-
schlossen werden;

B Angestellte werden angehalten, verdachtig
erscheinende Personen zu melden;

m Installation eines Uoerwachungssystems, zum
Beispiel Uberwachungskameras, erwogen wer-
den, da bereits das Vorhandensein solcher Ka-
meras als Abschreckungsmittel wirken kann;

m darauf geachtet werden, dass vorhandene
Uberwachungskamerasysteme ordnungsge-
maB funktionieren und beaufsichtigt werden.
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EINLEITUNG ZU KAPITEL ,,B" - BAUSUBSTANZ UND KAPITEL ,S" SYSTEME

Einleitung zu Kapitel ,B" - Bausubstanz
und Kapitel ,,S" Systeme

Die folgenden Kapitel ,B" und ,S" beschaftigen
sich mit der technischen Auslegung und dem
Bau eines Hotels sowie der Brandschutzsysteme,
die in ein Hotel integriert werden konnten. Es
versteht sich dabei von selbst, dass die bauliche
Konstruktion eines Hotels und seiner erforderli-
chen Gebdudetechnik in allen Fallen die nationa-
len, regionalen oder lokalen Vorgaben erfillen
muss.

Die Informationen in diesem Kapitel sollen dem
einzelnen Verantwortlichen und dem Manage-
ment-Team helfen, die Brandschutzvorgaben der
lokalen Vorschriften zu verstehen. Sie sollen eben-
falls darlegen, was auf diesem Gebiet als die be-
wahrte européaische Praxis angesehen wird. Aus
vielen dieser Griinde werden die Informationen
auch fur jene von Nutzen sein, die neue Hotels
oder Erweiterungen oder groBere Sanierungs-
projekte in bestehenden Betrieben projektieren.

Dieses Wissen vermittelt allen Beteiligten ein kla-
reres Verstdndnis vom Sinn der Brandschutzan-
forderungen und davon, wie ihr eigenes Hotel in
Brandschutzfragen abschneidet. Dies hilft Hotels
bei ihrem tdglichen Brandschutzmanagement
und erlaubt eine effektivere Brandrisikoeinschat-
zung in den einzelnen Betrieben.

Die Kapitel ,B" und ,S" enthalten auBerdem Emp-
fehlungen, wie die Brandschutzziele erreicht wer-
den kdnnen, wenn die Erflillung der verbindlichen
Anforderungen sehr schwierig oder unmdglich ist.
Dies kann durch Anwendung von Brandschutz-
techniken oder durch intelligenten Einsatz passi-
ver undfoder aktiver Systeme oder durch eine
Kombination beider MaBnahmen erreicht wer-
den.

Die technische Auslegung und/oder der Umfang
der Gebdudetechnik in einigen bestehenden Ho-
tels entsprechen maéglicherweise nicht den hier
beschrieben Standards. Wo dies der Fall ist, soll-
ten die Verantwortlichen in den einzelnen Hotels
auf der Grundlage der Brandrisikoeinschatzung
tberlegen, was getan werden kdnnte, um das
Brandschutzniveau im Hotel zu verbessern.

Es versteht sich von selbst, dass in einigen Hotels
die Art und der Umfang der erforderlichen Ar-
beiten erhebliche finanzielle und betriebliche Aus-
wirkungen haben kénnen. Unter diesen Umstén-
den ware es sinnvoll, die Arbeiten Uber einen
langeren Zeitraum zu planen, wobei den Arbeiten
Prioritat eingerdumt wird, die zu den wichtigsten
Verbesserungen der Qualitdt des Brandschutzes
fihren wiirden.

Diese Herangehensweise sollte nicht als eine
Méglichkeit missverstanden werden, Verbesse-
rungsarbeiten zu verzdgern oder aufzuschieben,
sondern als ein Anerkenntnis der Schwierigkeiten,
denen einige Hotels begegnen wiirden, wenn so-
fortige Verbesserungen verlangt werden wiirden.

Es konnte allerdings auch Hotels geben, deren
momentane raumliche Ausgestaltung und/oder
das Fehlen von zeitgemaBen Systemen ein inak-
zeptables Risiko flir Gdste und Angestellte glei-
chermaBen darstellen. Wo durch die Brandrisiko-
einschdtzung solche Umstinde aufgedeckt
werden, sollte eine grundlegende Entscheidung
getroffen werden, ob der Hotelbetrieb weiterge-
fuhrt oder ganz oder teilweise eingestellt werden
kdnnte, bis die Verbesserungsarbeiten vorge-
nommen werden sind.

Der Inhaber, der Manager und/oder der Verant-
wortliche dlrfen nicht die Tatsache aus den Au-
gen verlieren, dass sie unter den meisten natio-
nalen und europdischen Gesetzen flr die
Sicherheit ihrer Gdste und Angestellten verant-
wortlich sind und verantwortlich gemacht wer-
den.
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Kapitel ,,B" — Bausubstanz

Die technische Auslegung eines Hotelgeb3udes, sein Stand-
ort, seine Erreichbarkeit und seine bauliche Qualitdt sind
wichtige Brandschutzaspekte, die sich auf die Fahigkeit der
Bausubstanz, einem Feuer zu widerstehen, auswirken kon-
nen. Sie beeinflussen auch die Schwierigkeit (oder Einfach-
heit), mit der die im Geb4ude befindlichen Personen aus dem
Gebaude entkommen kénnen und die Fahigkeit der drtlichen
Feuerwehr, das Feuer zu bekampfen.

Wie bereits angesprochen, zielen die in diesem Kapitel vor-
geschlagenen MaBnahmen auf die Rettung von Men-
schenleben ab. Die Hotelbetreiber sollten sich iberlegen, ob
zusatzliche MaBnahmen, die ber die Vorschldge in diesem
Dokument und lber die lokalen Vorschriften hinausgehen,
von Nutzen sein konnten, um die Sachschaden an den Ver-
maogenswerten wie Gebdudeschaden oder Umsatz- und
Gewinnausfall infolge eines Brandes zu verhiiten oder zu
mindern.

In allen Fallen muss die technische Auslegung eines Hotels
mindestens alle lokalen, regionalen oder nationalen Stan-
dards (6ffentlich-rechtliche Vorschriften) fiir Bau und
Brandschutz erfiillen. Diese Standards werden in vielen Fal-
len entweder die europdischen oder die internationalen
technischen Standards oder Praxiscodes zitieren. Bei der Be-
sprechung von Brandschutzsystemen in den folgenden Ka-
piteln wird davon ausgegangen, dass sie mindestens die lo-
kalen Standards erfillen. Die folgenden Kapitel beschreiben
Projektierungsziele, die im Rahmen der einschldgigen Re-
gelwerke zu erreichen sind.

B 1. Standortauswahl
und Gebadudeauslegung

B 1.1 Der Standort sollte fiir Einsatzfahrzeuge der Feu-
erwehr so zugdnglich sein, dass sie ausreichend
nahe an alle Ldschwasseranschliisse und an den
Haupteingang des Hotels heran kommen. Es sollte
auch ein Zugang ins Innere des Geb&dudes ge-
wahrleistet sein, damit die Feuerwehrleute die
Evakuierung von im Gebaude befindlichen Per-
sonen unterstiitzen und das Feuer bekdmpfen
kénnen. Alle MaBnahmen sollten mit der 6rtlichen
Feuerwehr abgestimmt werden.

B13

B 2.

B 2.1

B2.1.1
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Brénde, die in einem angrenzenden oder be-
nachbarten Grundstiick oder Gebdude ausbre-
chen, sollten nicht auf das Hotel und seine Aus-
gadnge Ubergreifen kénnen. Dies kann durch eine
angemessene raumliche Distanz oder durch eine
bauliche Abtrennung der Feuerwiderstandsklasse
F-90 erreicht werden.

Die technische Auslegung und die raumliche Aus-
gestaltung des Gebaudes sollten ein effektives
Funktionieren des Hotelbetriebes ermdglichen,
jedoch keine baulichen Details enthalten, die das
Sicherheitsrisiko erhéhen konnten, wie zum Bei-
spiel lange oder komplizierte Fluchtwege oder
Bauweisen, die eine rasche Ausbreitung von
Rauch aus einem Bereich in einen anderen be-
glinstigen.

Brande, die in einer Tiefgarage oder einem Uber-
dachten Parkhaus ausbrechen, sollten keine Scha-
den an der Gebdudetechnik des Gebadudes oder an
den elektrischen Systemen des Hotels verursa-
chen kénnen. Dies kann durch eine angemessene
raumliche Distanz oder durch eine bauliche Ab-
trennung der Feuerwiderstandsklasse F-90 er-
reicht werden.

Alle ,Back-of-House-Bereiche" sollten auf effek-
tive Nutzung ausgelegt und von angrenzenden
Bereichen durch eine ausreichende Unterteilung
in Brandabschnitte getrennt sein.

Bau und Innenausbau

Bauliche Feuerfestigkeit

Die Gebdudestruktur sollte so ausgelegt und ge-
baut sein, dass sie einem Feuer lange genug wi-
derstehen kann, damit die Mdglichkeit besteht,
alle im Gebdude befindlichen Personen sicher zu
evakuieren und das Feuer durch die Feuerwehr
bekdmpfen zu kdnnen. Darum sollten der Stand-
ort des Gebdudes und die Zeit, die die drtliche
Feuerwehr bis zum Erreichen des Brandortes und
zur Einleitung der Losch- und Rettungsarbeiten
braucht, berlicksichtigt werden.
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B 2.2

B221

B222

B223

B224

B225

Unterteilung in Brandabschnitte

Um das rasche Ausbreiten von Feuer und/oder
Rauch innerhalb eines Geb3udes zu verhindern,
sollten innerhalb des Gebdudes einzelne Brand-
abschnitte unter Einsatz feuerbestéandiger Mau-
ern, Boden, Trennwande und Tlren eingerichtet
werden. Das gleiche Ziel kénnte gegebenenfalls
auch durch den Einsatz einer automatischen
Sprinkleranlage und/oder eines zweckmaBig ge-
stalteten Rauchabzugssystems erreicht werden.
Die Installation solcher automatischen Systeme
kann auch eine gewisse Verkilrzung der Feuer-
festigkeitszeiten physischer Komponenten zulas-
sen. Der Einsatz solcher ,AusgleichsmaBnahmen”
muss durch hinreichend kompetente Personen
geprift werden.

Die AuBenfassaden und Etagen sollten so gestal-
tet werden, dass ein rasches Ausbreiten von Feuer
von einer Etage zur ndchsten verhindert wird.

Der intelligente Einsatz von feuerwiderstandsfa-
higen Trennwdnden und Turen kann effektiv die
horizontale Ausbreitung von Feuer und Rauch in
Richtung der Evakuierungsflure, Treppenhduser
und in andere Bereiche des Gebdudes verhin-
dern. Die Feuerfestigkeit von Trennwénden, Tiren
und Fluren sollte der maximalen erwarteten Zeit-
dauer zum Evakuieren des Geb&dudes entspre-
chen.

Fluchtkorridore und Treppenhauser sollten von
angrenzenden Rdumen durch hinreichend feuer-
bestdndige Strukturen getrennt sein und sollten
mit selbstschlieBenden feuerbestandigen Tlren
ausgestattet werden, um das Ausbreiten von
Feuer und/oder Rauch zu Fluchttreppen und Flu-
ren zu verhindern. Der Grad der erforderlichen
Feuerfestigkeit kann durch eine Brandrisikoein-
schatzung ermittelt werden.

Bei vertikalen Leitungsschachten und horizonta-
len Abzweigungen sollte durch geeignete MalB-
nahmen (zum Beispiel Vermortelung, Brand-
schutzmanschetten etc.) ein rasches Ausbreiten
von Feuer undfoder Rauch zwischen Brandab-
schnitten unterbunden werden. Sie sollten darum
ihren eigenen Brandabschnitt bilden oder in be-
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stimmten Abstdnden entsprechend der Gebdu-
destruktur in Brandabschnitte unterteilt sein.

Personen- und Lastenaufziige sollten keinen ein-
fachen Weg fiir das rasche Ausbreiten von Rauch
oder Feuer auf hohere Ebenen bieten.

Bei Glasdachern, Decken oder Fassaden sollten
geeignete MaBnahmen ergriffen werden, um eine
Brand- und Rauchausbreitung zwischen den
Brandabschnitten zu unterbinden.

Unterbrechungen in Brandabschnitten sollten mit
Abdichtungen von gleichwertiger Feuerfestigkeit
ausgefillt werden. Dies ist besonders nach Ar-
beiten wichtig, die durch Bauauftragnehmer aus-
geflihrt wurden.

Innenausbau

Alle Innenausbauten und Dekorationen in Gaste-
zimmern, Fluren, Treppenaufgdngen und offent-
lichen Bereichen, wie etwa Bodenbeldge, Vor-
héange, Lampenschirme, Héangedecken und
Leuchtkorper, sollten schwer entflammbar sein.
Flachenverkleidungen an Wanden und Decken
auf Fluchtwegen sollten kein rasches Ausbreiten
von Feuer auf ihrer Vorderseite erlauben.

Brennbares Material, das oberhalb von Abhang-
decken verwendet wird, zum Beispiel Elektrokabel
und Isoliermaterialien, sollten keine rasche Aus-
breitung von Feuer gestatten und daher aus
schwer entflammbaren Materialien bestehen.

Es sollte darauf geachtet werden, brennbare Ma-
terialien von Warmequellen, wie zum Beispiel
Leuchtkdrpern, fern zu halten.

Innenausstattungsgegenstande, wie zum Beispiel
Mabel und Betten, sollten die einschldgigen na-
tionalen oder européischen Standards erfillen.
Das heiBt, sie sollten schwer entflammbar und
schwer brennbar sein.

Vorhandene Polstermobel und Betten kdnnen
entflammbare Fillungen enthalten. Es gehért zur
guten Arbeitspraxis von Angestellten, regelmaBig
zu Uberprifen, ob Bettdecken verschlissen oder
zerrissen sind, was zur Folge hat, dass das Fll-
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B23.6

B 3.

B 3.2

B3.2.1

B3.2.2

B3.23

B3.24

material frei liegt und leicht entzlindet werden
konnte.

Neue Mébel, Ausstattungs- und Einrichtungsge-
genstdnde sollten auf ihre sichere Verwendung
hin beurteilt und eingeschatzt werden.

Fluchtwege

Fluchtwege sind notwendig, damit Personen das
Hotel im Brandfall rasch und sicher verlassen
kénnen. Fluchtwege bestehen aus Turbaugruppen,
Korridoren, Treppenaufgangen, Fluren und Au-
Bentiren. Sie kénnen Wege enthalten, die auch
normalerweise genutzt werden, oder kénnen spe-
zielle Wege enthalten, die ausschlieBlich Notsi-
tuationen vorbehalten sind.

Gestaltungskriterien fiir Fluchtwege

Fluchtwege, die Verengungen, wie zum Beispiel
Turdurchgdnge, enthalten, sollten ausreichend
breit sein, um von der erwarteten Personenzahl
passiert werden zu konnen. Die meisten nationa-
len Standards enthalten eine Formel zum Be-
rechnen einer solchen Zahl. Alternativ kann eine
Beurteilung durch einen qualifizierten Brand-
schutzingenieur vorgenommen werden.

Fluchtwege sollten vor dem Eindringen von Feuer
und/oder Rauch durch den Einsatz feuerbestin-
diger Umfassungen geschiitzt werden. Solche
Wege werden als ,geschiitzte Wege" bezeichnet.

Fluchtwege sollten so kurz wie mdglich sein und
einen direkten, leicht zu folgenden Pfad bilden,
der zu einem Ausgang oder zu alternativen Aus-
gangen und schlussendlich zu einer Ausgangstiir
aus dem Gebadude fiihrt.

Es ist anzustreben, dass eine Person, sobald sie ei-
nen geschitzten Fluchtweg betreten hat, inner-
halb der Sicherheit dieses Weges bleiben kann, bis
sie aus dem Gebdude gelangt. Es ist jedoch unter
bestimmten Umsténden akzeptabel, dass ein
Fluchtweg einen Abschnitt des Weges enthdlt,
der einen ungeschtzten Bereich kreuzt, zum Bei-
spiel einen Empfangsbereich oder die Lobby des
Hotels. Diese Losung wére noch akzeptabler, wenn
ein alternativer Fluchtweg zur Verfligung sténde,
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der direkt aus dem Gebdude hinaus ins Freie
fihrt. Doch selbst, wenn es einen zweiten Flucht-
weg gibt, sollte diese Losung immer einer griind-
lichen Risikoeinschdtzung unterzogen werden,
um die Risiken zu priifen, die durch die Art des
Empfangsbereichs oder der Lobby und der darin
enthaltenen Ausstattung bestehen. Es sollte ab-
gewogen werden, ob der Empfangsbereich oder
die Lobby verstarkt mit Brandmeldeanlagen aus-
gestattet werden kénnten, um so frith wie mog-
lich vor einem Brand zu warnen, oder ob ein au-
tomatischer Sprinklerschutz innerhalb des
Raumes installiert werden konnte, um einen
Brand zu bekdmpfen und eventuell zu l&schen.

In einigen Situationen ist es Personen nur in ei-
ner einzigen Richtung méglich, vor einem Feuer
zu fliehen. Man bezeichnet dies als eine ,Ein-
bahnstraBe”. Die maximale Ldnge dieser Wege ist
im Allgemeinen in den lokalen Vorschriften vor-
gegeben. Generell kann gelten, dass ,Einbahn-
straBen” so kurz wie méglich und vor der Einwir-
kung eines Feuers geschiitzt sein sollten.

Extrem brandrisikogefahrdete Bereiche sollten
sich nicht in einen Fluchtweg hinein 6ffnen.

Hotels mit zwei (oder mehr) Etagen Gber dem
Erdgeschoss sollten mit mindestens zwei Flucht-
treppenhdusern ausgestattet sein, die durch eine
feuerbestdndige Struktur physisch voneinander
getrennt sind. Dadurch soll erreicht werden, dass
immer noch eine Treppe zur Verfigung steht,
wenn die andere aufgrund des Feuers nicht be-
nutzt werden kann. Treppenaufgédnge sollten ge-
schitzt und sicher in der Benutzung sein und vor-
zugsweise direkt zu einem letzten Ausgang
fiihren (siehe Kapitel B Punkt 3.2.4 oben).

Wenn sich zwei Fluchttreppen nicht einrichten
lassen, sollten eine Brandrisikoeinschdtzung vor-
genommen und zweckméaBige Ausgleichsmal-
nahmen realisiert werden, um Mangel abzustellen,
die durch die Risikoeinschatzung offenbar ge-
worden sind. Diese werden immer flr das betref-
fende Hotel spezifisch sein; generell aber kdnnten
dazu beispielsweise verstarkte Brandmelde- und
Alarmfunktionalitat, zusatzlicher baulicher Schutz,
die Installation einer automatischen Sprinkleran-
lage oder Entrauchungsanlagen gehdren.
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B3.29

B3.2.10

B3.2.11

B3.2.12

Fluchtwege sollten rund um die Uhr benutzbar
sein. TUren auf Fluchtwegen sollten mit einfachen
Turverriegelungen ausgestattet sein, die von der
Seite aus bedient werden kdnnen, von der die
fliehenden Personen kommen. Die Bedienung die-
ser Verriegelungen sollte selbsterkldrend sein; sie
sollte ohne Schlussel auskommen und die Bet3-
tigung nur eines einzigen Mechanismus erfor-
dern. Der Einsatz von Tirverriegelungen, die
.Glasbolzen" enthalten, sollte vermieden werden,
da Gaste in der Nacht das Geb3dude mdglicher-
weise barfuss verlassen. Am besten eignen sich
hierflr Panikschlosser mit értlicher Alarmgebung.

Hotelzimmertilren sollten immer unkompliziert
von innen bedient werden kénnen und sich durch
einen einfachen Handgriff &ffnen lassen. Alle
Fluchttlren sollten in Fluchtrichtung 6ffnen. Tu-
ren zu Hotelgdstezimmern und Tiren zu Rau-
men mit kleiner Belegungszahl dirfen jedoch
auch nach innen 6ffnen. Von innen anzulegenden
Zusatzverriegelungen, wie zum Beispiel eine Tlr-
kette, ist unbedingt abzuraten, da die Offnung
dieser Zusatzsicherungen in einem Rettungsfall
zu unnétigen Zeitverlusten fiihren kann.

Die letzten Ausgdnge sollten idealer Weise so an-
geordnet sein, dass sich die Fllichtenden rasch
vom Gebdude fort ins Freie zerstreuen kénnen, so
dass sie nicht langer der Gefahrdung durch Feuer
oder Rauch ausgesetzt sind. Dieses kann erreicht
werden, indem ein direkter Zugang zu einer Strafe,
einem Durchgang, einem FuBweg oder ins offene
Geldnde eingerichtet wird. Wo méglich, sollten
Fluchtwege so gestaltet werden, dass Gaste auf ih-
rem Fluchtweg nicht zwischen Brandbekamp-
fungsaktivitdten geraten. Der Sammelplatz sollte in
einiger Entfernung vom Gebaude in einem siche-
ren Bereich liegen, der erreicht werden kann, ohne
groBere Hindernisse (zum Beispiel HauptstraBen)
Uberwinden zu missen. Verglasungen unmittelbar
neben externen Fluchtwegen sollten eine Feuer-
festigkeit gemaB den nationalen Standards auf-
weisen. Alle Fluchtwege sind immer unverschlos-
sen und frei von jeglichen Hindernissen zu halten.

Besonders sorgfltig sollten die Anbringungsorte
von Spiegeln entlang von Fluchtwegen bedacht
werden, weil sie Personen auf ihrem Weg nach
drauBen verwirren kénnten.
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Vorhdnge, Jalousien und andere Abdeckungen
sollten nicht die Funktionstichtigkeit von Not-
ausgangen einschranken und sollten keine Hin-
weisschilder fiir Notausgdnge verdecken.

Externe Fluchtwege sollten mit vertretbarem Auf-
wand von Schnee, Blattern usw. frei gehalten
werden.

Besondere Vorkehrungen fiir
behinderte Personen

Jeder im Hotel, ob Gast oder Angestellter, mit ei-
ner Behinderung hat Anspruch darauf, sich wéh-
rend seines Aufenthalts im Hotel sicher und ge-
schitzt zu fuihlen. In Evakuierungsplénen sollten
Gaste mit Behinderungen berticksichtigt werden;
insbesondere Gdste mit beeintrachtigter Beweg-
lichkeit, mit Hor- und Sehschdden sowie Gaste
mit beeintrachtigter Auffassungsgabe.

Die EvakuierungsmaBnahmen sollten auch auf
Abldufe abgestimmt werden, an denen behin-
derte Gaste teilnehmen, wenn sich diese in Gas-
tezimmern Uber dem Erdgeschoss aufhalten, oder
wenn Stufen oder andere Gefahren zwischen 6f-
fentlichen Platzen oder Gastezimmern und Not-
ausgangen liegen.

Im Idealfall sollten Rollstuhlfahrer in der Lage
sein, ohne externe Hilfe Fluchtwege zu nutzen
und das Gebdude ohne Hilfe von auBen zu ver-
lassen. Wenn dies nicht mdglich ist, so sollten sie
in der Lage sein, einen geschitzten Bereich
(Schutzort) zu erreichen, bis zur Evakuierung dort
zu verbleiben und erforderlichenfalls die Rezep-
tion zu kontaktieren. Am Schutzort sollten hin-
reichende Kommunikationsmdglichkeiten instal-
liert sein, damit jemand von diesem Schutzort aus
andere informieren kann.

Fir neue Hotels sollten diese Verfahrensweisen
schon in der Projektierungsphase entwickelt und
dem Management-Team Ubermittelt werden,
wenn das Hotel in Betrieb genommen wird. Da-
rliber hinaus sollte dringend in Erwdgung gezo-
gen werden, Unterkiinfte flir Gdste mit Behinde-
rung im Erdgeschoss (oder in der untersten Etage)
einzurichten.
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B 3.4.1

B 3.5

B3.5.1

B3.5.2

B 3.6

B 3.6.1

B3.6.2

Fluchtwegbeleuchtung

Fluchtwege sollten mit normaler Beleuchtung
sowie mit Fluchtwegbeleuchtung ausgestattet
werden, die den gesamten Weg bis in die sichere
Zone hinein beleuchtet.

Fluchtwegausschilderung

Alle Fluchtwege sollten ausreichend ausgeschil-
dert sein, um wahrend der Evakuierung des Ho-
tels die Mdglichkeit, dass sich die zu evakuieren-
den Giste verlaufen, zu minimieren.
Fluchtwegausschilderungen sollten auch dann
deutlich lesbar sein, wenn der Netzstrom ausfallt.
Dies kann durch Anordnen in der N&he der Not-
beleuchtung oder durch den Einsatz von photo-
lumineszenten Schildern und durch Leuchtstrei-

fen oberhalb der FuBbodenleiste erreicht werden.

In Gastezimmern und neben Feuermeldern sind
Hinweise auszuhdngen, auf denen Folgendes er-
ldutert wird:

m die MaBnahmen, die im Brandfall oder bei ei-
nem Feueralarm zu ergreifen sind,

m die Fluchtwege in piktografischer Form,

m der Ort des nachstgelegenen Feuermelders
und der Brandbekampfungsmittel,

m der Sammelplatz nach einer Evakuierung.

Sammelplatz

Personen, die das Hotel bei einer Evakuierung
verlassen, sollten sich an einem bezeichneten
Punkt treffen, an dem ein Zahlappell abgehalten
wird, um festzustellen, ob jemand fehlt. Diesen
Treffpunkt bezeichnet man als den Sammelplatz.

Der Sammelplatz sollte:

B groB genug sein, um alle evakuierten Personen
aufzunehmen;

B abseits der Feuerwehrzufahrten liegen;

m zweckmdBig in einer sicheren Entfernung vom
Hotel in einem Bereich liegen, der ohne Uber-
windung gr6Berer Hindernisse (zum Beispiel
HauptstraBen) zu erreichen ist;

H eine besondere Kennzeichnung erhalten.
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Besondere Vorkehrungen
fiir Hochhauser

Die Definition eines Hochhauses unterscheidet
sich in den verschiedenen Regionen und Lén-
dern. Dennoch gelten fiir alle derartigen Gebdude
allgemeingdltige Prinzipien.

In Hochhdusern gibt es besondere Brandschutz-
probleme:

m aufgrund der hohen Anzahl von im Gebaude
befindlichen Personen,

m aufgrund von ldngeren Evakuierungszeiten
fir im Geb&dude befindliche Personen,

m weil die obersten Teile des Gebaudes auBer-
halb der Reichweite von Feuerwehrleitern und
Hebebiihnen liegen,

m aufgrund der langeren Entfernungen zwi-
schen dem Einsatzleitstand und dem Operati-
onsbrickenkopf,

®m aufgrund von Verzégerungen bis zum Errei-
chen des Brandherdes innerhalb des Geb3u-
des,

m aufgrund der Zufuhr einer ausreichenden
Léschwassermenge zum Brandherd,

B aufgrund des héheren personellen und tech-
nischen Aufwandes,

m aufgrund besonderer physischer Anstrengun-
gen beim Loscheinsatz auf den hoheren Eta-
gen,

m aufgrund der moglichen Auswirkungen eines
groBen oder lang anhaltenden Feuers auf die
Gebdudestruktur.

Wahrend der Projektierungsphase fiir ein neues
Hotel sollte den oben genannten Punkten be-
sondere Beachtung geschenkt werden. Die Lo-
sungen sollten im Brandschutz-Gesamtkonzept
dokumentiert werden.

Es ist Folgendes zu erwdgen:

m Erhohen der Feuerfestigkeitsklassifizierung der
Gebaudekonstruktion,

B cine verstarkte Unterteilung in Brandab-
schnitte,

m [nstallation einer vollautomatischen Sprink-
leranlage (Dadurch kann die Notwendigkeit ei-
ner erhdhten Feuerfestigkeit und/oder einer
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B 5.

B 5.1

B5.2

B53

B5.4

B55

verstarkten Unterteilung in Brandabschnitte
beseitigt oder verringert werden.),

m Erweiterung des Zugangs zum Gebédudeinne-
ren und den oberen Etagen, zum Beispiel
durch Installation von speziellen Aufzligen
flr Loschkréfte,

m Einrichten geschitzter Vorhallen zu den Trep-
pen oder Aufzligen auf jeder Ebene, um einen
.Briickenkopf" zu bilden, an dem die Feuer-
wehrleute Losch- oder Rettungsangriffe vor-
bereiten kdnnen,

B |[nstallation fester Wasserversorgungen mittels
unter Druck stehender Léschwasser-Haupt-
steigleitungen,

| |Installation von Wandhydranten auf den je-
weiligen Stockwerken,

m Erwégen einer ,phasenweisen Evakuierung"
des Gebdudes, um eine Uberﬂjllung von
Fluchttreppen zu verhindern,

m Einrichten von Fluchtwegen, die direkt ins
Freie auBerhalb des Gebdudes 6ffnen.

Besondere Vorkehrungen fiir
abgelegene Hotels und Berghotels

Diese Hotels verursachen bestimmte Brand-
schutzprobleme vor allem wegen ihres Standor-
tes, der abgelegen und schwer zu erreichen sein
kann, so dass die Feuerwehr unter zeitlicher Ver-
zogerung eintrifft.

Es kann auBerdem Probleme mit einer verfligba-
ren Wasserversorgung an abgelegenen Standor-
ten geben.

Es muss auch die Mdglichkeit erwogen werden,
dass Géste das Gebdude unter extremen Witte-
rungsbedingungen, wie zum Beispiel Schnee und
Minusgraden, verlassen missen.

Wahrend der Projektierungsphase fiir ein neues
Hotel sollte den oben genannten Punkten be-
sondere Beachtung geschenkt werden. Die Lo-
sungen sollten im Brandschutz-Gesamtkonzept
dokumentiert werden.

Es ist Folgendes zu erwagen:

B Erhohen der Feuerfestigkeitsklassifizierung der
Gebdudekonstruktion

B 6.

B 6.1

B7.

B 7.1

B 8.

B 8.1

B 8.2
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m eine verstarkte Unterteilung in Brandab-
schnitte,

B [nstallation einer vollautomatischen Sprink-
leranlage (Dadurch kann die Notwendigkeit ei-
ner erhohten Feuerfestigkeit und/oder einer
verstarkten Unterteilung in Brandabschnitte
beseitigt oder verringert werden.),

m Installation einer festen Loschwasserzufuhr,

B ein geeignetes, in der Ndhe gelegenes Ge-
bdude sollte als Zufluchtsort fiir Personen, die
das Hotel verlassen missen, ausfindig ge-
macht werden,

m Unterweisung der Rettungskrafte durch Ob-
jektbegehung und Erstellung eines Einsatz-
planes.

Besondere Vorkehrung
fiir denkmalgeschiitzte Gebiude

Besondere Beachtung ist denkmalgeschitzten
historischen Gebduden zu widmen, die als Hotels
genutzt werden, bei denen die Form des Baus
oder die Gestaltung der Innenrdume (zum Beispiel
oft mit nur einer einzigen Treppe oder Holztrep-
pen) die Betreiber vor Herausforderungen stellt,
wenn das Gebdude als gewerblicher Hotelbetrieb
genutzt wird.

Besondere Vorkehrungen
fiir Fertigteilhduser

Im Fall von Hotels, die nach modernen Bauver-
fahren (d. h. aus Zellen oder vorgefertigten Mo-
dulen) errichtet werden, muss auf eine hohe Qua-
litdt geachtet werden. Hohlrdume in der Struktur
sollten abgedichtet werden, um eine Ausbreitung
von Rauch innerhalb der Struktur zu verhindern.

Uberdachte oder Tiefgaragen

Hotelparkplatze befinden sich in der Regel ent-
weder im Freien auBerhalb des Hotels oder im
Erd- oder Kellergeschoss in oder unter dem Ho-
tel.

Bei der Projektierung ist darauf zu achten, dass
ein Feuer, das im Parkbereich ausbricht, nicht auf
andere Teile des Hotels Ubergreifen und keine
Systeme oder Versorgungsdienste des Hotels
schadigen kann.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels
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B84

B85

Uberdachte oder Tiefgaragen sollten mindestens
mit zwei gut beleuchteten und ausgeschilderten
Fluchtwegen ausgestattet sein.

Wenn die Einrichtung von zwei Fluchtwegen nicht
maglich ist, so sollten eine Brandrisikoeinschat-
zung vorgenommen und zweckmaBige Aus-
gleichsmaBnahmen realisiert werden, um Mangel
abzustellen, die durch die Risikoeinschédtzung of-
fenbar geworden sind. Diese werden immer flr
den betreffenden Parkraum spezifisch sein; ge-
nerell aber kdnnten dazu beispielsweise eine
Brandmeldeanlage, zusatzlicher baulicher Schutz,
die Installation von automatischen Sprinkleran-
lagen oder von Entrauchungs- oder Gaswarnan-
lagen gehdren.

Der Parkraum, die Treppenaufgange und die Auf-
zlige sollten so gestaltet und gebaut sein, dass das
rasche Ausbreiten von Rauch oder Feuer vom
Parkraum in andere Bereiche des Hotels verhin-
dert wird.

B8.6

B8.7

B 88

B89
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Ein Feuer in einer Uberdachten oder Tiefgarage
sollte kein Risiko flr die Versorgungsleitungen des
Hotels darstellen. Zum Beispiel sollten Kabel fir
die Stromversorgung des Hotels nicht unge-
schitzt durch die Parkraumbereiche hindurch
verlaufen.

Materialien oder Oberflachen von Boden, Wanden
und Decken sowie Isoliermaterialien, die im Park-
raum verwendet werden, sollten nicht das ra-
sche Ausbreiten von Feuer oder die rasche Ent-
stehung von Rauch beférdern.

Es kénnten Reinigungsroutinen eingefiinrt wer-
den, um Benzin- oder Dieselpflitzen in den Park-
raumbereichen zu beseitigen.

Es sollten MaBnahmen eingerichtet sein, um Koh-

lenmonoxid und Rauch im Brandfall entweichen
zu lassen.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels
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Kapitel ,,S" - Systeme (Geb3udetechnik)

Es sind eine Anzahl von mechanischen, elektrischen und
eventuell gasbetriebenen technischen Anlagen in einem
Gebiude installiert, um das innere ,Klima" zu regulieren, um
das Gebdude zu beleuchten und zu heizen und um Strom
zum Betreiben aller Hoteleinrichtungen zuzufiihren. Andere
Systeme dienen dem speziellen Zweck, den Brandschutz in
dem Geb&dude zu verbessern. Alle derartigen Systeme soll-
ten so projektiert, installiert, getestet und gewartet werden,
dass sie sicher betrieben werden kdnnen und die entspre-
chenden technischen Standards fiir solche Systeme erfil-
len. Alle Informationen Uber die Systeme, einschlieBlich ih-
rer Tests und Wartung, sollten in das Brandschutzregister
aufgenommen werden. Es ist wichtig, dass die technische
Auslegung und Installation der nicht dem Brandschutz oder
der Brandbekdmpfung dienenden Systeme keine Brénde
begiinstigt und keine Ausbreitung eines Feuers unterstitzt,
zum Beispiel Uber Kanéle von Durchgangsoffnungen fir
Versorgungsdienste.

S 1. Systeme

S1.1 Heizungs-, Liiftungs- und
Klimatisierungsanlagen (HLK-Systeme)

S1.1.1  Luftaufbereitungseinheiten, Abzugsventilatoren
und Luftkandle sollten so konstruiert und instal-
liert werden, dass das rasche Ausbreiten von
Rauch oder Feuer von einer Etage oder einem
Brandabschnitt zu anderen Etagen oder Brand-
abschnitten verhindert wird.

S1.1.2  Dies kann durch den Einsatz von Rauchklappen-
oder Hitzeschiebern oder durch entsprechendes
Absperren von Teilen des Systems erreicht werden.

S1.1.3  Wahrend der Projektierungsphase fiir ein neues
Hotel sollte eine detaillierte ,Ursache-und-
Wirkung"-Matrix ausgearbeitet werden, um fest-
zulegen, wie die HLK-Systeme im Brandfall funk-
tionieren sollten.

S1.14 Das HLK-System sollte so mit dem Branderken-
nungs- und Brandmeldesystem verknupft wer-
den, dass das System entsprechend der ,Ursache-
und-Wirkung"-Matrix arbeitet, wenn ein Feuer
entdeckt wird.

S1.15

S1.2

S1.21

S1.3

S 1.3.1

S$1.3.2

$1.33

S1.4

S1.41

Rauchabzugsoffnungen und Frischlufteinldsse
missen gentigend weit voneinander entfernt sein,
um zu verhindern, dass Rauch oder Dampfe zu-
riick in das Gebdude gezogen werden.

Gasinstallationen und -versorgung

Gas- oder Fliissiggasinstallationen und -versor-
gungsleitungen missen so konstruiert, installiert
und gewartet werden, dass das Risiko von Brand,
Explosion oder Gaslecks gemindert wird.

Elektroinstallationen

Im Fall eines Feuers oder eines sonstigen schwer-
wiegenden Vorkommnisses am Hauptstromver-
teilerkasten:

m sollten die Notstrominstallationen nicht be-
eintrachtigt werden,

B sollte die Feuerwehr sicher weiterarbeiten
konnen, ohne auf das Abschalten der Hoch-
spannung warten zu mussen,

| sollte sich das Feuer nicht lber Kabelisolie-
rungen oder ungeschiitzte Offnungen nach
auBerhalb des Elektroraumes ausbreiten kdn-
nen.

Es sollte eine Notstromversorgung installiert wer-
den, um wesentliche Brandschutzinstallationen
zu versorgen, wenn diese nicht Uber ihre eigenen
.eingebauten” Notstromversorgungen verfiigen.

Im Brandfall sollte ein Notfall-Trennschalter, der
zum Abschalten der gesamten Stromversorgung
mit Ausnahme des Notstroms dient, fiir die Feu-
erwehr problemlos zu erreichen sein.

Notbeleuchtung

Es sollte eine Notbeleuchtung eingerichtet wer-
den, um eine gute Sicht entlang der Fluchtwege
und ein MindestmaB an Sicht in &ffentlichen Be-
reichen unabhadngig von der normalen Beleuch-
tung zu gewahrleisten. Die Stromversorgung fir
die Notbeleuchtung sollte ausreichen, um die
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S1.5

S1.5.1

S 2.

S21

S2.11

S$2.1.2

S$2.13

vollstdndige Evakuierung aller gefahrdeten Per-
sonen zu gewahrleisten, und kann von einer ein-
zelnen Quelle oder von verschiedenen eigenstdn-
digen integrierten Einheiten herangefiihrt
werden.

Personen- und Lastenaufziige

Aufziige sollten so konstruiert und installiert sein,
dass sie den Industrie- und Sicherheitsstandards
unter voller Einhaltung der lokalen Standards
und Vorschriften entsprechen. Aufzlge sollten
Einrichtungen enthalten, die es ermdglichen, in
der Aufzugskabine eingeschlossene Personen bei
einem Stromausfall zu retten. Aufzlige sollten
auch so konstruiert sein, dass sie im Brandfall
weiterhin funktionstiichtig sind:

m wenn sie fiir die Evakuierung von behinderten
Personen benotigt werden (wenn dies im
Brandschutzkonzept des Hotels vorgesehen
ist); oder

m wenn der Aufzug als Feuerwehraufzug vorge-
sehen ist.

Branderkennungs-
und Brandmeldeanlagen

Selbsttatige Branderkennungs-
und Brandmeldeanlagen

In dem Hotel sollte eine zertifizierte Branderken-
nungs- und Brandmeldeanlage installiert sein.
Die Installation von Rauchmeldern (oder War-
medetektoren, wenn Rauchmelder anfallig fir
Fehlalarme sind, wie zum Beispiel in Kiichen) er-
héhen die Wahrscheinlichkeit eines raschen Er-
kennens eines Brandes und einer entsprechenden
Alarmauslésung. Darum sollten Brandmelder
idealer Weise in allen Teilen des Hotels, ein-
schlieBlich Gastezimmern, Treppen, Flurbereichen
und allen Technikrdumen installiert werden.

Hohlrdume in Abhangdecken oder Dachern,
Dachbdden sowie Steigleitungsschachte sollten
mit Rauchmeldern ausgestattet werden.

Das System sollte Feuermelder als manuelle
Druckknopfmelder mit einzuschlagenden Glas-
scheiben enthalten, damit Gaste oder Angestellte

S2.14

S2.15

S$2.16
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einen Feueralarm auslosen kénnen. Feuermelder
sollten an Stellen angebracht werden, an denen
sie erreicht und bedient werden kénnen, ohne
dass Gaste oder Angestellte einem zusatzlichen
Risiko ausgesetzt werden.

Die Systemfunktion sollte die Evakuierungsstra-
tegie berticksichtigen, die fur das jeweilige Hotel
entwickelt wurde. Sie sollte auch auf eine vor-
handene ,Ursache-und-Wirkung"-Matrix im Hin-
blick auf ihre Verbindung mit anderen Brandsys-
temen und Gebdudediensten abgestimmt sein.

Die Brandmeldezentrale (BMZ) ist das Herzstiick
aller Detektions-, Alarm- und Krisenkommuni-
kationssysteme. Sie sollte darum an einem Ort in-
stalliert werden, der ununterbrochen von Perso-
nal beaufsichtigt wird, das sich mit deren
Bedienung auskennt, und zwar nahe dem Haupt-
eingang des Hotels, vorzugsweise an der Rezep-
tion oder im Sicherheitsraum in einem geschitz-
ten Raum. Wenn nur eine einzige Person zur
Beaufsichtigung zur Verfligung steht, so muss
im Notfall innerhalb weniger Minuten qualifi-
zierte Unterstlitzung verfiigbar sein. Daher emp-
fiehlt sich eine Direktaufschaltung zur Feuerwehr.

Die BMZ sollte so konstruiert sein, dass sie un-
unterbrochen und zuverldssig mit hoher Prazision
alle Feuerdetektions-, Alarm-, Sprinkler- und
sonstigen Brandschutzsysteme in dem Hotel
tberwacht. Bei komplexeren Systemen sollte es
von der BMZ aus mdglich sein, Sicherheitsvor-
richtungen und andere Brandschutzsysteme fern-
zusteuern und Notfallevakuierungsverfahren per
Zimmertelefon Uber eine Bandansage in ver-
schiedenen Sprachen zu leiten.

Es sollte auBerdem mdglich sein, von der BMZ aus
den Evakuierungsalarm an alle Teile des Hotels zu
ibermitteln. Der Alarm sollte von allen im Ge-
baude befindlichen Personen verstanden werden,
einschlieBlich Personen mit zeitweiligen oder
dauerhaften Behinderungen, einschlieBlich Hor-
und Sehbehinderungen.

In einigen gréBeren Hotels kénnen zusétzliche
.Relaispulte” erforderlich sein. Diese werden am
besten an sekundéren Feuerwehrzugangspunkten
positioniert.

Leitfaden: Brandschutz in Hotels
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Nachtpersonal sollte mit Kommunikationsmit-
teln ausgestattet werden, die es erlauben, unab-
hdngig vom momentanen Aufenthaltsort Alarm-
signale empfangen zu kdnnen.

Allein arbeitendes Nachtpersonal sollte auBer-
dem mit einem Notfallmeldesystem, welches au-
tomatische Alarmsignale zu einem ununterbro-
chen beaufsichtigten Ort sendet, ausgestattet
werden.

Es sollte ein zuverldssiges Telefon oder ein ande-
res Kommunikationssystem verfligbar sein, um in
einem Notfall jederzeit die ortliche Feuerwehr
alarmieren zu kdnnen. Es sollte abgewogen wer-
den, ein automatisches Meldesystem einzurich-
ten, das den Alarm ohne weiteres an die Feuer-
wehr weiterleitet. Das ware besonders dort von
Vorteil, wo nur ein einziger Angestellter den
Dienst verrichtet.

Unter bestimmten Umstanden kann, um Stérun-
gen der Hotelgéste durch falsche Alarme zu ver-
meiden, eine Verzgerung von einigen Minuten in
Betracht gezogen werden, bevor ein erster Feu-
eralarm in ein Evakuierungssignal umgewandelt
wird, das im ganzen Hotel zu héren ist. Dadurch
erhilt das zustandige Personal Zeit zu tberpriifen,
ob das Alarmsignal durch ein echtes Feuer aus-
geldst wurde. Es ist sehr wichtig, dass dieses Ver-
fahren vor seiner Inbetriebnahme die uneinge-
schrankte Genehmigung der zustdndigen
Behdrde, zum Beispiel der Feuerwehr, besitzt. Be-
vor ein solches Verfahren zugelassen wird, wiirde
die zustandige Behorde bestimmte Dinge pri-
fen, zum Beispiel wie viele Angestellte im Dienst
sein mussten, um das Verfahren umzusetzen, ob
sie hinreichend geschult wurden, und ob das Feu-
ermelde- und Feueranzeigesystem technisch in
der Lage ware, ein System mit verzogerter Eva-
kuierung zu betreiben. Die zustdndige Behdrde
wirde sich auBerdem vergewissern, dass be-
stimmte Schutzvorkehrungen in das System ein-
gebaut werden wiirden, wie zum Beispiel die au-
tomatische Auslésung des Evakuierungssignals
am Ende des Uberpriifungszeitraums, wenn das
Personal keine weiteren MaBnahmen veranlasst
hat, oder wenn zwei Detektoren angeschlagen
haben oder ein manueller Feuermelder betatigt
wurde.
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Automatische CO- und Gasmeldesystem

Kesselhaus, Kiiche, Wascherei oder andere Berei-
che in dem Hotel, in denen Erdgas oder Fllssig-
gas verwendet oder gelagert wird, sollten mit ei-
ner automatischen Gasmeldeanlage ausgestattet
werden, die so wirkverbunden ist, dass sie die
Gaszufuhr im Fall eines Gaslecks unterbricht.

Wenn tberdachte oder Tiefgaragen mit Zwangs-
belliftungssystemen ausgestattet sind, so sollte
eine CO-Meldeanlage installiert und mit Bellf-
tungssystemen wirkverbunden werden, um die
CO-Konzentration unterhalb zuldssiger Grenz-
werte zu halten.

Eine CO-Meldeanlage sollte auch in brennstoff-
befeuerten Kesselhdusern installiert werden.

Zwar wird es nicht fiir notwendig erachtet, eine
C0-Uberwachung oder CO-Meldeanlage in allen
Bereichen des Hotels zu installieren; trotzdem
sollte die Mdglichkeit, dass CO in die verschiede-
nen Bereiche des Hotels vordringt, griindlich un-
tersucht werden. Gastezimmer oder Personal-
raume, die sich in Bereichen neben einem
CO-Risiko befinden, sollten einer Risikoeinschat-
zung unterzogen werden, und CO-Meldesystem
sollten nach Bedarf installiert werden.

Rauchabzugssysteme

Es ist wichtig, dass Rauch von einem Feuer nicht
die Nutzung von Fluchtwegen behindert. Es ist
unvermeidlich, dass etwas Rauch seinen Weg in
Teile eines Fluchtweges findet, aber es ist moglich,
eine gefahrliche Konzentration von Rauch zu ver-
hindern, welche die Nutzung des Fluchtweges in
einem Notfall verhindern wiirde.

Rauch kann durch den Einsatz physischer Struk-
turen, wie zum Beispiel Rauchabschlusstiren und
Massivbauweise, kontrolliert werden. Der Rauch
kann auch auf natiirliche Weise durch das Offnen
von Tiiren oder Fenstern oder anderen Offnungen
aus dem Gebaude ins Freie geleitet werden. Es
kann auch ein Uberdrucksystem fiir den Raum
oder eine mechanische Beluftung verwendet wer-
den.
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Welche Losung auch immer gewahlt wird: es
sollte die einfachste Losung sein, die fir das je-
weilige Hotel geeignet ist, und es sollten alle be-
sonderen Umstdnde beriicksichtigt werden, wie
zum Beispiel die Auslegung und die Ldnge von
Fluchtwegen, die zu einem sicheren Ort fiihren.

Im Brandfall mussen die fllichtenden Personen in
der Lage sein, eine Ausgangstlr zu einem siche-
ren Treppenhaus oder ins Freie zu erreichen, ohne
dass Rauch ihnen die Sicht oder die Luft zum At-
men nimmt. Durch Verkirzen der Entfernung zu
einem geschitzten Fluchtweg kdnnen die Aus-
wirkungen von Rauch in jedem Fall vermindert
werden.

In einigen Fallen kénnte jedoch - je nach Grund-
riss des Gebdudes, der Fluchtwegfiihrung und
der Lange der Fluchtstrecke zu einem sicheren Ort
- ein natirliches oder mechanisches Rauchab-
zugssystem erforderlich sein.

Als Alternative zu einem Rauchabzug kdnnte auch
ein Uberdrucksystem zweckmaBig sein, um einen
Bereich rauchfrei zu halten. AuBerdem kénnten
vorhandene Klimaanlagen so geplant werden,
dass diese bei einer Rauchentwicklung auch als
Entrauchungsanlage fir die Fluchtwege genutzt
werden kénnen.

Tiefgaragen oder Uberdachte Parkflachen bendti-
gen in der Regel eine Rauchabliiftung, die auch
Ansammlungen von CO beseitigen kann.

Ein Atrium innerhalb eines Hotels bedarf aller
Wahrscheinlichkeit nach besonderer brand-
schutzingenieurtechnischer Untersuchungen und
eventueller Feuersimulationen, um ein zweckma-
Biges Rauchlenkungs- und -abzugssystem zu
konstruieren.

Manuelle Brandbekdmpfungsmittel

Brandbekd@mpfungsmittel fiir den
Ersteinsatz durch Angestellte des Hotels

Ordentlich und regelmadBig geschulten Ange-
stellten, die befdhigt sind, Loschmittel zu ver-
wenden, kann es gelingen, ein kleines Feuer zu 16-
schen und an der Ausbreitung zu einem groBeren
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und fiir die im Geb&ude befindlichen Personen le-
bensbedrohlichen Brand zu hindern.

Manuelle Brandbekdmpfungsmittel sollten ge-
méaB den lokalen Vorschriften bereitgestellt wer-
den. Die manuelle Brandbekampfungsausristung
kann aus tragbaren Feuerloschern, Ldsch-
schlauchrollen, Loschdecken etc. bestehen.

Bei der Einschdtzung des Ausrlstungs- und
Léschmittelbedarfs sollten die Art und GroBe des
Hotels, die Eigenart der vorhandenen Risiken und
die verflgbare Unterstlitzung durch die ortliche
Feuerwehr berlicksichtigt werden. Hierzu kénnen
Uber die flachenbezogene Hotelnutzung die be-
nbtigten Loscheinheiten errechnet werden.

Die Orte, an denen manuelle Brandbekdmp-
fungsmittel bereitgestellt werden, sollten gut
sichtbar sein, um so den schnellstmdglichen Zu-
griff gewahrleisten zu kénnen. Diese Orte sollten
durch Hinweisschilder besonders gekennzeich-
net sein. Zum Beispiel ist es sicherer, einen Feu-
erléscher an der Ausgangstiir einer Kiiche zu po-
sitionieren, anstatt am gegentberliegenden Ende
der Kiiche, wo er im Brandfall mdglicherweise
schwerer zu erreichen ist. Feuerldscher sollten
im Allgemeinen auf Fluchtwegen oder neben be-
stimmten Gefahren, gegen die sie eingesetzt wer-
den sollen, bereitgestellt werden.

In Hotels, die sich in abgelegenen Gebieten
befinden, kann ein speziell konstruiertes Sicher-
heitsfahrzeug von Nutzen sein, das mit medizini-
scher Erste-Hilfe-Ausrlistung sowie Brandbe-
kampfungsmitteln ausgestattet ist.

Brandbekd@mpfungsausriistung
zur Verwendung durch professionelle
Loschkrafte

Ausriistung, die Feuerwehrleuten griffbereit zur
Verfligung steht, wenn sie am Einsatzort eintref-
fen, hilft ihnen beim raschen Einddimmen des
Feuers und der Rettung der im Gebdude befind-
lichen Personen.

Es sollten Loschwasserhydranten im AuBenbe-

reich gemaB den lokalen Vorschriften bereitge-
stellt werden, die das nétige Volumen, die ndtige
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Durchflussmenge und den nétigen Druck liefern,
um von Feuerwehrleuten zur Brandbekdmpfung
an jedem beliebigen Ort innerhalb des Hotels ver-
wendet werden zu kénnen.

Je nach ihrer Hohe und ihrem Standort miissen
einige Gebdude mdoglicherweise mit Lésch-
schéachten und zugehdériger Ausriistung, wie zum
Beispiel trockenen und nassen Steigleitungen,
ausgestattet werden, um den Feuerwehrleuten
einen schnellen und sofort verfligbaren Zugriff
auf Loschwasser nahe der Stelle, wo es benétigt
wird, zu verschaffen.

Je nach ihrer Héhe und ihrem Standort missen
einige Gebdude mdglicherweise mit einem oder
mehreren Feuerwehraufzligen ausgestattet wer-
den, um den Feuerwehrleuten und ihrer Ausriis-
tung einen raschen Zugang zum Brandherd mit
der geringstmdglichen kérperlichen Anstrengung
zu ermdglichen.

Die drtlichen Vorschriften kdnnen verlangen, dass
andere Teile der Feuerwehrausristung, wie zum
Beispiel Loschschlauche undfoder Schlauchab-
zweigungen, innerhalb des Hotels zur Verwen-
dung durch die Feuerwehr aufbewahrt werden.

Um den Rauch aus dem Geb&ude zu blasen und
eine bessere Sicht innerhalb des Hotels zu er-
mdglichen, kdnnten Anschliisse an der Fassade ei-
nes Hotels sowie geschitzte Kandle in das Ge-
bdudeinnere bendtigt werden, an welche die
Feuerwehr ihre tragbaren Gebldse anschlieBen
kann.

Ausriistung, die zur Verwendung durch die Feu-
erwehr vorgesehen ist, sollte entsprechend ge-
kennzeichnet werden, um ihre Verwendung durch
nichtqualifizierte Personen zu verhindern.

Sprinkleranlagen

Automatische Sprinkleranlagen sind eine wir-
kungsvolle Méglichkeit, um ein Feuer zu l&schen
oder zumindest an dessen Ausbreitung zu hin-
dern, bis die Feuerwehr eintrifft.

Sie bieten ein hohes Lebensrettungspotenzial, ei-
nen hohen Grad an Sachwertschutz, erlauben
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eine rasche Wiederherstellung der betrieblichen
Prozesse und kdnnen sich auch unmittelbar vor-
teilhaft auf die Lebensrettung auswirken.

Sprinkler kdnnen installiert werden, um Schwach-
stellen in Bereichen wie Feuerwehrzugangen,
Brandabschnitten, extrem langen Fluchtstrecken
zu einem sicheren Ausgang, Rauchlenkung, einem
hohen Anteil an brennbarem Material oder der
Mindestanzahl von Treppenhdusern in bestehen-
den Hotels zu kompensieren.

In neuen Hotels kénnen Sprinkler als Teil der in-
tegrierten brandschutztechnischen Bemessung
flir das Gebdude verwendet werden, wodurch
geringere Werte in Bereichen wie zum Beispiel
bauliche Feuerfestigkeit, Unterteilung in Brand-
abschnitte, Fluchtstrecken und Feuerwehrzugan-
gen moglich sind.

In bestehenden und neuen Hotels kénnen die
potenziellen Nutzeffekte von Sprinklern als Aspekt
in die Brandrisikoeinschdtzung einbezogen wer-
den.

Sprinkleranlagen sollten gemaB den o&rtlichen
Vorschriften und internationalen Standards kon-
struiert und installiert werden.

Viele der Nutzeffekte automatischer Sprinkler-
anlagen lassen sich auch durch den Einsatz von
Wasserspriih- oder -nebelsystemen erreichen.

Besondere Risiken

Bereiche in Hotels, die durch die Brandrisikoein-
schatzung als besonders risikogefahrdet identifi-
ziert wurden, sollten mit erweiterten Brand-
schutzsystemen ausgestattet werden oder es
sollten dort besondere organisatorische MaB-
nahmen ergriffen werden.

Aufgrund ihres erhdhten Brandrisikos sollten in
Kiichen folgende BrandschutzmaBnahmen um-
gesetzt werden:

m Druckschalter zur Notabschaltung des Netz-
stroms,

m Notabschaltventil fir die Gaszufuhr,

m Rauchabzugssysteme, sofern vorgeschrieben,
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B regelmdBige Reinigung der Dunstabzugsan-
lage und deren Filter,

m festinstallierte, automatische Intergen-L6sch-
anlagen flr Bereiche wie zum Beispiel Friteu-
sen,

m vorhandene Friteusen sollten mit einem Uber-
hitzungsschutz ausgeristet sein, welcher re-
gelmaBig gewartet wird,

B besondere manuelle Ldschmittel und Sicher-
heitsausrlstung, wie zum Beispiel Fettbrand-
[6scher.

Absperrventile und/oder Not-Aus-Schalter sollten
in Positionen installiert werden, wo sie sicher be-
tatigt werden kénnen, ohne Angestellte oder Ret-
tungskréfte einem zusatzlichen Risiko auszuset-
zen. Alle Mitarbeiter sollten die Position dieser
Schaltvorrichtung kennen.

Jeder Notstromgenerator sollte durch eine aus-
reichende Brandabschnittstrennung isoliert, mit
allen erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen
ausgestattet und durch geeignete Brandschutz-
systeme geschitzt sein.

Es sollten zweckmdBige MaBnahmen ergriffen
werden, um zu gewahrleisten, dass Kraftstoff-
tanks kein Brandrisiko fur das Hotel darstellen.

Kessel, Wassererhitzer und Schaltanlagen/Trafo-
stationen mussen mit Notabsperr- und Sicher-
heitsvorrichtungen sowie zweckmaBigen Melde-
und Druckabbausystemen gemaB ihrem Aufstel-
lungsort und ihrer Energieversorgung, wie zum
Beispiel Ol, Gas, Fliissiggas, Feuer, Dampf oder
Strom, ausgestattet werden.

Vertikale Wéascheschachte, ob in Gebrauch oder
nicht, sollten so konstruiert und ausgestattet sein,
dass ein rasches Ausbreiten von Feuer und/oder
Rauch von einer Etage zu einer anderen verhin-
dert wird. Am oberen Ende des Schachtes sollten
ein Rauchmelder und/oder ein Sprinklerkopf an-
geordnet sein.
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Vertikale Speisenaufzlige, ob in Gebrauch oder
nicht, sollten so konstruiert und ausgestattet sein,
dass ein rasches Ausbreiten von Feuer und/oder
Rauch von einer Etage zu einer anderen verhin-
dert wird.

Tiefgaragen und Uberdachte Parkgaragen sollten
mit zweckmaBigen Sicherheits- und Brand-
schutzsystemen ausgestattet werden, wie zum
Beispiel mit:

m an CO-Meldeanlagen wirkverbunden ange-
schlossene, automatische Liftungssysteme
zum Senken der CO-Konzentration auf unbe-
denkliche Werte,

m cinem manuellen Schalter, der Feuerwehr und
Hotelmanagement zur Verfligung steht, um
im Brandfall den Rauchabzug zu aktivieren,

m Notbeleuchtung innerhalb der Parkgarage, in
Eingdngen und Treppenaufgdngen,

m einem Feuermelder und/oder einer Gegen-
sprechanlage,

m manuellen Brandbekdmpfungsmitteln, wie
zum Beispiel Feuerldscher, Sandkisten, tro-
ckene Steigleitungen,

B automatischen Sprinklern oder einem Was-
serspriih- oder -nebelsystem, sofern erfor-
derlich.

Es sollten entsprechende MaBnahmen ergriffen
werden, wenn das Hotel Veranstalter von GroB-
ereignissen mit vielen Teilnehmern ist (zum Bei-
spiel Konferenzen).

Weitere besondere Risiken (zum Beispiel Sauna-
oder Wischereibereiche) sollten aufgelistet und
gemaB den gangigen, flr diese Risiken geltenden
Regeln minimiert werden.
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Glossar

Die folgenden Beschreibungen von in diesem Leitfaden ver-
wendeten Waortern und Begriffen sollen dem Leser das Ver-
stdndnis einer mdglicherweise unbekannten Terminologie
erleichtern.

1. Aktive Brandschutzsysteme

Brandschutzsysteme, die im Brandfall im Allge-
meinen automatisch ausldsen, zum Beispiel Feu-
eralarme, Notbeleuchtung, Sprinkler und Rauch-
abzugssysteme.

2. Automatisches Feuermelde-
und Feueranzeigesystem

Ein automatisches Feuermelde- und Feueranzei-
gesystem ist daflir vorgesehen, das Vorhanden-
sein von Rauch oder Hitze mit Hilfe von im Ge-
biude verteilten Meldern zu erkennen. Sobald
Rauch oder Hitze festgestellt wird, |6st das Sys-
tem einen akustischen Alarm aus, um die im Ge-
bdude befindlichen Personen zu alarmieren. Das
System kann so eingestellt werden, dass es einen
Alarm automatisch an eine Alarmzentrale oder di-
rekt an die ortliche Feuerwehr weiterleitet.

3. Automatische Sprinkleranlage

Eine automatische Sprinkleranlage ist ein Sys-
tem zum automatischen Versprithen von Wasser
auf ein Feuer welches an das Wasserleitungsnetz
angeschlossen ist, das entweder aus der Haupt-
wasserleitung oder aus einem Speichertank ver-
sorgt wird. Der Sprinkler ist eine temperatur-
empfindliche Vorrichtung, die im Brandfall
aktiviert wird, um Léschwasser auf das Feuer zu
spriihen.

4. Unterteilung in Brandabschnitte

Abschnitt eines Gebdudes oder eines Teils eines
Gebdudes, welcher durch eine feuerbestdndige
Struktur eingefasst ist, um das Ubergreifen eines
Brandes auf einen oder von einem anderen Teil
desselben oder eines angrenzenden Gebadudes zu
verhindern.

10.

Planungsteam

Eine Gruppe von Experten, die fiir die Projektie-
rung eines neuen Hotels oder die Erweiterung
oder Sanierung eines bestehenden Hotels ver-
antwortlich sind.

Notbeleuchtung

System zur Aufrechterhaltung der Beleuchtung
von Fluchtwegen, wenn die normale Beleuch-
tung ausgefallen ist.

Fluchttreppe

Eine Treppe, die vor Feuer aus anderen Teilen des
Gebdudes durch eine feuerbestdndige Struktur
geschitzt ist und die Uber einen letzten Ausgang
hinaus ins Freie oder zu einem sicheren Ort flihrt.

Brandschutzbehdrde
oder zustidndige Behorde

Die Behorde, die fir die Durchsetzung der ortli-
chen Brandschutzstandards in Hotels zustdndig
ist, zum Beispiel die ortliche Feuerwehr oder die
Kommune.

Brandschutzingenieurwesen

Die Anwendung von Wissenschaft und Technik
zur Erreichung eines oder mehrerer Brand-
schutzziele in einer solchen Weise, dass sie voll-
standig oder teilweise ohne Befolgen der ver-
bindlichen Anforderungen lokaler Vorschriften
oder technischer Standards erreicht werden.

Feuerwehrlift

Speziell geschitzter Lift, der mit zusétzlichen
Stromversorgungen und Bedienelementen aus-
gestattet ist, die seine Verwendung unter der di-
rekten Kontrolle der Feuerwehr gestatten, um die
Ldscharbeiten zu unterstltzen.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Léschwasserhauptleitung

Eine Wasserzufuhrleitung, die an bestimmten
Punkten mit einem Anschluss und einem Steuer-
ventil versehen und in einem Gebaude fiir Lésch-
zwecke installiert ist.

Brandschutzsysteme

In ein Hotel integrierte Systeme, die das allge-
meine Sicherheitsniveau flr die Gaste erhéhen
und durch Brénde verursachte Schéden potenziell
verringern (siehe aktive Brandschutzsysteme und
passive Brandschutzsysteme).

Ersthelfer des Hotels

Hotelangestellte, die eine ausreichende Schulung
erhalten haben, um im Brandfall umsichtig und
effektiv reagieren zu konnen.

Lokale Vorschriften

Nationale, regionale, lokale Vorschriften tiber den
Brandschutz, die am jeweiligen Ort Giltigkeit ha-
ben. Sie kdnnen sowohl flr die technische Aus-
legung von Gebduden als auch fir das Brand-
schutzmanagement von Gebduden gelten.

Management-Team

Eine Anzahl von Personen in einem Hotel, die je-
weils fir das Management verschiedener Sektio-
nen oder Abteilungen zusténdig sind.

Passive Brandschutzsysteme

Brandschutzsysteme, die nicht dauerhaft in Be-
trieb sind und nicht automatisch ausgelést wer-
den, wie zum Beispiel Abtrennungen mit Feuer-
schutzwanden und Brandtiiren.

Phasenweise Evakuierung

Ein Evakuierungsprinzip, bei dem eine begrenzte
Anzahl von Etagen gleichzeitig evakuiert wird.
Das sind in der Regel die Etage, auf der das Feuer
ausgebrochen ist, und die Etage daruber. Die tb-
rigen Etagen werden erforderlichenfalls zu einer
spateren Zeit evakuiert.

18.

19.

20.

21.

22.

Geschiitzte Lobby

Ein Raum innerhalb des Geb3udes, der von einer
feuerbestandigen Struktur umschlossen ist und
der durch feuerbestindige, selbstschlieBende Tu-
ren betreten wird.

Schutzort

Ein durch eine feuerbestdndige Struktur um-
schlossener Bereich, wie zum Beispiel eine Lobby,
der flir behinderte Personen gedacht ist, die bei
einer Brandevakuierung nicht ohne fremde Hilfe
ins Freie gelangen kénnen.

Rauchabzugssystem

Ein mechanisches oder natirliches System fiir
die Lenkung der Bewegungsrichtung von Rauch
innerhalb eines Gebdude oder Raumes. Je nach
System kénnen mechanische Geblase, 6ffnungs-
fahige Fenster oder Brandtiiren oder eine Kombi-
nation dieser Mittel zum Einsatz kommen.

Fluchtstrecke

Die tatséchliche Entfernung, die eine Person in-
nerhalb eines Geb3udes zuriicklegen muss, um
den ndchstgelegenen Ausgang zu erreichen. Dies
kann ein Ausgang sein, der zu einer Fluchttreppe
oder direkt ins Freie flhrt. Bei der Fluchtstrecke ist
die Anordnung von Mauern, Trennwanden und
Einrichtungsgegenstdnden zu beriicksichtigen.

Technische Standards

Verschiedene technische Dokumente, die Anfor-
derungen an die technische Auslegung und den
Bau von Gebauden, zusammen mit der technische
Auslegung, Installation und Wartung von Brand-
schutzsystemen und den anzuwendenden Ma-
nagementverfahren, beschreiben.
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Anhang 1: Mitglieder der Arbeitsgruppe

Name

Attlan, Jean-Michel
Bergmann, Martin
Broux, Christophe
Carey, Patrick
Cutajar, Omar
Despagne, Henri
Dyson, John

Favre, Jean-Paul
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Moxness, Paul
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Waravka, Alexis
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Verband/Unternehmen
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UMIH/ Frankreich
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Verband/Unternehmen
EU-Brandschutznetzwerk
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CFPA-Europa

ANEC

Europdische Kommission
Europdische Kommission
ANEC

Europaparlament

Leitfaden: Brandschutz in Hotels

ANHANGE



